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177N 型 QuickVic™ Installation-Ready™ 挠性接头

 警告

•• 安装任何 Victaulic (唯特利) 管道产品之前，请阅读并理解全部
安装说明。

•• 在对任何 Victaulic (唯特利) 管道产品进行安装、拆除、调整或
维护之前，请给管道系统卸压并排干积水。

•• 请佩戴防护眼镜、戴安全帽并穿戴足部防护用品。

未能遵循这些安装说明可造成死亡、严重的人身伤害和财产损失。

177N 型接头重新安装方法说明

 

请勿拆下初始安
装的螺母/螺栓

1.	请勿拆卸接头： 
177N 型QuickVic™ 
Installation-Ready™ 挠性接头
的设计使安装人员在安装时无需
拆除螺栓和螺母，这个设计允许了 
安装人员将管道/配对部件的沟槽
端头直接接入接头，方便了安装。

2.	检查对接部件端头：对接部件端头至沟槽的对接部件外表面必须 
光滑，不存在凹陷、凸起（包括焊缝）和辊压压痕，以确保密封垫圈的 
无泄露密封。必须清除所有油、脂、松散油漆、污垢和切屑。沟槽对接部
件端头的测量尺寸不得超过最大允许喇叭口直径。最大允许喇叭口直径
请参阅 Victaulic (唯特利) 标准沟槽规格说明。注：允许的对接部件最
大椭圆度应遵守 ASTM A-999 和 API 5L 的要求。最大与最小直径
之间过大的差值变化将导致接头装配困难。

 

垫圈等级色
码标记

3.检查密封垫圈：确保密封垫圈适用于既定工况。色码标明了密封垫圈
的等级。色码图表请参阅《G-100 通用目录》中的05.01号提交文件。

 小心
•• 安装期间，必须采用兼容的润滑剂，以防止密封垫圈在安装过程 
中压皱或撕裂。

使用不相容的润滑剂将导致密封垫圈退化，造成连接泄漏或财产财
产损失。

 

4.	润滑垫圈：请在密封垫圈的
内层密封唇缘上涂敷一薄层
Victaulic (唯特利) 润滑剂或硅
树脂润滑剂。注： 密封垫圈的外
部在出厂时已抹有润滑剂，因此
不必将密封垫圈从外壳上，并在
其表面上涂抹额外的润滑剂。

 警告

•• 切莫让 177N 型接头的安装中途停止。 
测试时没有完全安装妥当的 177N 型接 
头存在坠落危险或爆开危险。

•• 在试图将沟槽对接部件端头“插入”接头时，
请保持人手远离对接部件端头和接头孔口。

未能遵循这些安装说明可招致严重的人身伤 
害和/或财产损失。

  

5. 装配接头：请通过把对接部件的沟槽端“插入”接头的孔口来装 
配接头。沟槽式对接部件的端部必须插入接头，直到接触垫圈的中 
心脚边。要求进行目测检查，以确保接头键与对接部件上的沟槽 
对中。注：可能旋转接头以便确保密封垫圈正确就位。

注：当在管端盲板上安装177N型接头时，请留心确保管端盲板紧靠密
封垫圈中心脚边完全就位。仅限使用内表面带有“EZ QV“标记的 60
号盲板。注：Victaulic (唯特利) 建议使用带177N型接头的 Victaulic  
(唯特利) 管件。 
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 警告

•• 螺母必须两边交替均匀上紧，直到螺栓座处达到金属与金 
属接触。

•• 拧紧过程中请保持人手远离接头接缝。

未能遵循这些指令和要求可能造成连接故障，造成死亡或严重 
的人身伤害和财产损失。

  

6.	拧紧螺母：两边交替均匀拧紧所有螺母，直至螺栓座金属与金 
属接触。确保在拧紧时壳键与沟槽充分咬合。

说明

•• 为防止密封垫圈被夹，两边交替均匀拧紧螺母，这一点非常重要。

•• 可使用冲击扳手或带深井套筒的标准套筒扳手，让螺栓座形成金
属到金属的接触。

•• 请参阅“177N 型帮助信息”和“冲击扳手使用指南”章节。

177N 型帮助信息

尺寸 螺母尺寸
深井套 
筒尺寸

公称尺寸
英寸或毫米

实际管道外径
英寸/毫米

英寸/
公制

英寸/
毫米

2 – 3 2.375 – 3.500 1/2 7/8
60.3 – 88.9 M12 22

76.1 毫米 3.000 1/2 7/8
76.1 M12 22

108.0 毫米 4.250 5/8 1 1/16
108.0 M16 27

4 4.500 5/8 1 1/16
114.3 M16 27

133.0 – 165.1 毫米 5.250 – 6.500 3/4 1 1/4
133.0 – 165.1 M20 32

6 6.625 3/4 1 1/4
168.3 M20 32

8 8.625 7/8 1 7/16
219.1 M22 36

 警告

•• 目视检测每一连接处非常关键。

•• 在系统投入运行之前，必须校正没有得到正确安装的接头。

未能遵循这些指令和要求可能造成连接故障，造成死亡或严重的 
人身伤害和财产损失。

7.	目测检查每一连接处的螺栓座，确保在整个螺栓座部分达到金属与金属接触。

好好

不好不好
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177N 型接头重新安装方法说明
 警告

•• 试图拆卸任何接头之前，确保给系统卸压并完全排
干积水。

未能遵循本安装说明可能导致死亡或严重的人身伤害
和财产损失。

1.	试图拆卸任何接头之前，确保给系统卸压并完全排干积水。

2.	遵循“177N 型接头重新安装方法说明”章节的步骤 2-3。检查 
密封垫圈有无任何损害或磨损。如有任何损害或磨损，用 Victaulic  
(唯特利) 供货的相同等级的新密封垫圈更换。

 小心

•• �在安装期间，必须采用相容的润滑剂，以防止密封圈压皱/撕裂。

使用不相容的润滑剂将导致密封垫圈退化，造成连接泄漏或财产 
财产损失。

  

3.	对于177N 型接头再安装，请润滑密封垫圈：仅在密封垫圈的密封
唇缘及其外表面涂敷一薄层 Victaulic (唯特利) 润滑剂或硅树脂润滑
剂。使用后，密封垫圈的表面上一层薄薄的白雾状是正常现象。

说明

177N型接头的重新安装可按以下两种方法进行。

 

•• 重新安装方法1：接头可重新装配到“installation-ready” 
状态，将密封垫圈安装到壳体中，然后插入螺栓，将螺母拧入到 
每个螺栓上，直到露出 2 – 3 个螺纹，如上图所示。如果选择
了该方法，必须先执行上面的步骤 1 – 3，然后是第1和 2 页的
5 – 7。

或
•• 重新安装方法 2：密封垫圈和壳体可装配到管端上，方法：执行上
面的步骤 1 – 3，然后是以下列中开始的步骤 2 – 4b。

重新安装方法2
1.	确保遵循“177N 型接头重新安装方法说明”一节中所有步骤。

 

配对部件
的端头

垫圈中
心脚边

2.	安装垫圈：把对接部件的沟槽端插入垫圈，至其接触到垫圈的 
中心脚边。

 

3.	连接对接部件：对齐对接部件的两沟槽端同轴。把对接部件的另一 
端插入密封垫圈，至其接触到垫圈的中心脚边。注：确保密封垫圈延伸
的任何部分均没有进入任一对接部件上的沟槽中。

 

4.	安装壳体：将壳体包覆密封圈安装好。确保本体键在两管道/对接部
件上均妥当咬合到沟槽中。

4a. 	安装螺栓/螺母：安装螺栓，用手将螺母拧紧在每个螺栓上。 
注：确保每个螺栓的椭圆颈部于螺栓孔中妥当就位。

4b.	 拧紧螺母：遵循“177N 型接头重新安装方法说明”章节中的 
步骤 6 和 7，完成装配。
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冲击扳手使用指南

 警告

•• 对于 Victaulic (唯特利) 倾角垫衬刚性接头，两边交替均匀拧紧
至螺栓座处达到金属面与金属面接触，这点非常重要。

•• 接头目测安装步骤完成后，不要再继续拧紧螺母。

未能遵循这些说明可能造成密封垫圈挤压和接头损坏，从而招致连
接失效、严重的人身伤害和财产损失。

采用冲击扳手时，由于装配速度较高，安装人员应格外小心，通过交替
拧紧两边螺母，确保螺母均衡上紧，直到完成正确装配。有关全面完整
的装配要求，应参阅特定产品的 Victaulic (唯特利) 安装方法说明。

冲击扳手并没有为安装者提供判断螺母松紧程度的直观的“扳手感知 
功能”或扭矩。由于有些冲击扳手能够提供高输出功率，摸透冲击扳手
的特性以避免安装过程中损坏或弄断螺栓或接头螺栓咬合面，这一点非
常重要。接头目测安装步骤完成后，请勿再继续拧紧螺母。

如果电池没电或冲击扳手电力不足，必须使用新的冲击扳手或新电池组
以确保实现接头目测安装的要求。

请用冲击扳手试装配，并用套筒扳手或扭矩扳手确定冲击扳手的性能。
采用同样的方法，在整个系统安装中定期检查其它螺母。

为了安全、正确地使用冲击扳手，请参阅冲击扳手制造商的操作说明。 
此外，请核实接头安装中采用的是否是适当等级的冲击套筒。

 警告

拧紧接头五金件时未能遵守以下说明可能导致：

•• 螺栓断裂

•• 螺栓座损坏或断裂或接头断裂

•• 连接泄漏


