
INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L’INSTALLAZIONE

  ATTENZIONE

 

Studiare tutte le istruzioni prima di tentare •	
l’installazione, la rimozione, la regolazione 
o la manutenzione dei prodotti per tubazioni 
Victaulic.

Depressurizzare e drenare il sistema di •	
tubazione prima di tentare l’installazione, 
la rimozione, la regolazione o la manutenzione 
di qualsiasi prodotto Victaulic.

Indossare occhiali, casco e calzature •	
di protezione.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni 
può causare gravi infortuni alle persone e danni 
alla proprietà e/o al prodotto.  

 NOTA
Per ottenere la massima durata della guarnizione, assicurarsi che •	
il filtro venga installato con una guarnizione di grado adeguato 
alla destinazione prevista.

Il cestello filtrante va pulito per poter ottenere un differenziale •	
di pressione di 10 psi/0,7 Bar/69 kPa da una parte all’altra del 
cestello.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare perdite 
nelle giunzioni, causando danni alla proprietà.

INGOMBRO COMPLESSIVO
•	 Posizionare Vic-Strainer in modo tale da rispettare gli spazi di accesso consigliati per la rimozione del cestello filtrante.	

NOTA: I Vic-Strainer vengono spediti completamente assemblati.
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Series 730 티형 Vic-스트레이너: 일반
적으로 1½ – 12 inch/48.3 – 323.9 mm

Series 732 와이형 Vic-스트레이너:
일반적으로 2 – 12 inch/60.3 – 323.9 mm

Series 730/W730 티형 Vic-스트레이너:
일반적으로 14 inch/355.6 mm 이상

C

Series 732/W732 와이형 Vic-스트레이너:
일반적으로 14 – 24 inch/355.6 – 610 mm

 

REQUISITI MINIMI DI INGOMBRO PER LA RIMOZIONE DEI CESTELLI DIFFUSORI IN ASPIRAZIONE

Dimensione tubo

Dimensioni minime dell’ingombro 
del cestello filtrante “C”

pollici/mm Dimensione tubo

Dimensioni minime dell’ingombro 
del cestello filtrante “C”

pollici/mm

Diametro nominale
pollici/mm

Diametro esterno effettivo
pollici/mm Serie 730/W730 Serie 732/W732

Diametro nominale
pollici/mm

Diametro esterno effettivo
pollici/mm Serie 730/W730 Serie 732/W732

11/2 1.900 4.00 – 10 10.750 14.00 24.00
40 48,3 102 – 250 273,0 356 610

2 2.375 5.00 8.00 12 12.750 16.00 28.00
50 60,3 127 203 300 323,9 406 711

21/2 2.875 5.00 9.00 14 14.000 22.00 30.00*
65 73,0 127 229 350 355,6 559 762*

3 3.500 6.00 10.00 16 16.000 23.00 32.00*
80 88,9 152 254 400 406,4 584 813*

4 4.500 7.00 12.00 18 18.000 29.00 35.00*
100 114,3 178 305 450 457,0 737 889*

5 5.563 8.00 14.00 20 20.000 32.00 38.00*
125 141,3 203 356 500 508,0 813 965*

6 6.625 10.00 16.00 24 24.000 37.00 44.00*
150 168,3 254 406 600 610,0 940 1118*
8 8.625 12.00 20.00 30 30.000 44.00 –

200 219,1 305 508 750 762,0 1118 –
* Queste dimensioni sono valide solo per Vic-Strainer AGS serie W732. I Vic-Strainer (non-AGS) serie 732 non sono disponibili in queste dimensioni.

Fare riferimento alle informazioni contenute in questo foglio illustrativo per garantire la corretta installazione della serie 730/W730 a Tee e della 
serie 732/W732 a Y Vic-Strainer.

Le serie W730 e W732 AGS Vic-Strainer richiedono tubi preparati con la tecnologia di scanalatura denominata Victaulic Advanced Groove System (AGS). 	
Per preparare le scanalature conformemente a questa nuova tecnologia, è necessario utilizzare gli speciali set di rulli Victaulic AGS (RW). Per maggiori 
informazioni, fare riferimento al Manuale di installazione Victaulic (I-100) e al manuale di funzionamento e manutenzione per le macchine per la 
scanalatura per rullatura.

NOTA: La durata dipende dalla scelta e dall’installazione della guarnizione appropriata. Per informazioni, fare riferimento alla pubblicazione 
“Guida alla selezione delle guarnizioni” 05.01.

Vic-Strainer serie 730 a Tee dimensioni  
tipiche 48,3 – 323,9 mm/11/2 – 12”

Vic-Strainer serie 730/W730 a Tee dimensioni  
tipiche e grandi 355,6 mm/14”

Vic-Strainer serie 732 a Y dimensioni  
tipiche 60,3 – 323,9 mm/2 – 12”

Vic-Strainer serie 732/W732 a Y dimensioni 
tipiche 355,6 – 610 mm/14 – 24”
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INSTALLAZIONE

NOTA

Alcuni dei passi seguenti sono illustrati con fotografie di Vic-Strainer •	
serie 732 a Y. Tuttavia, tali passi valgono anche per i Vic-Strainer  
AGS serie W732 a Y, serie 730 a tee e AGS serie W730 a tee a 
meno che non venga specificato diversamente.

 

1.	 CONTROLLARE LE ESTREMITÀ DEI TUBI: per garantire la tenuta 
stagna, la superficie esterna del tubo, dall’estremità alla scanalatura, 
deve essere liscia e priva di tacche, sporgenze (incluso le giunzioni 
di saldatura) e impronte di rullo. Rimuovere qualsiasi traccia di olio, 
grasso, residui di vernice e sporcizia. NOTA: I Vic-Strainer AGS 
serie W730 e W732, devono essere installati solo con tubazioni 
scanalate in conformità con le specifiche AGS. I Vic-Strainer AGS 
serie W730 e W732, NON DEVONO in alcun modo essere installati 
con tubazioni scanalate in conformità con specifiche non-AGS.

 

2.	 INSTALLARE VIC-STRAINER: allineare Vic-Strainer con il sistema 
di tubazioni in modo che il flusso in entrata e in uscita dal filtro 
corrisponda alle frecce direzionali indicate sul corpo del filtro. 
INSTALLARE Vic-Strainer utilizzando due giunti Victaulic che 
siano adatti alla destinazione d’uso prevista. Per maggiori dettagli 
sui requisiti di installazione dei giunti, fare riferimento al Manuale 
di installazione Victaulic (I-100). NOTA: I Vic-Strainer AGS serie 
W730 e W732, devono essere installati solo con giunti e tubazioni 
scanalati in conformità con le specifiche AGS. I Vic-Strainer AGS 
serie W730 e W732, NON DEVONO in alcun modo essere installati 
con giunti e/o tubazioni non-AGS scanalati in conformità con 
specifiche non-AGS.

 

3.	 INSTALLARE LO SCARICO DI EMERGENZA: lo scarico di 
emergenza per il collegamento della valvola con o senza tubazioni 
di drenaggio è presente sul coperchio di accesso. Se si installa la 
valvola, assicurarsi che sia conforme alle condizioni del sistema.

USO DELLO SCARICO DI EMERGENZA

 

1.	 SCARICARE VIC-STRAINER: aprire la valvola collegata allo scarico 
di emergenza. Ciò consente al fluido e al materiale presente nel 
filtro di defluire. Chiudere la valvola quando il cestello filtrante 
è completamente scarico.
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MANUTENZIONE

 NOTA

Il cestello filtrante va pulito per poter ottenere un differenziale •	
di pressione di 10 psi/0,7 Bar/69 kPa da una parte all’altra 
del cestello.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare perdite 
nei giunti, causando danni materiali.

RIMOZIONE DEL CESTELLO FILTRANTE

 ATTENZIONE

 

Depressurizzare e drenare il sistema di •	
tubazione prima di tentare l’installazione, la 
rimozione, la regolazione o la manutenzione 
di qualsiasi prodotto per tubazione Victaulic.

Il coperchio di accesso e il tappo potrebbero •	
essere sottoposti a pressione. 

La mancata depressurizzazione e drenaggio 
del sistema di tubazioni può causare gravi 
infortuni alle persone e danni alla proprietà 
e/o al prodotto. 

 

1.	 RIMUOVERE IL TAPPO: accertarsi che il sistema sia stato 
completamente depressurizzato e drenato. Rimuovere il tappo del 
tubo dal coperchio di accesso oppure aprire la valvola di scarico 
per drenare il sistema.

 

2.	 RIMUOVERE GIUNTO, GUARNIZIONE E COPERCHIO DI ACCESSO: 
sostenendo il coperchio di accesso, allentare i bulloni per rimuovere 
il giunto di ingresso. Prepararsi a sostenere il cestello filtrante 
durante la rimozione della guarnizione e del coperchio di accesso.

 

액세스 캡
T볼트

힌지

 

2a.	 PER VIC-STRAINER SERIE 730 A TEE DA 355,6 – 762,0 mm/ 
14 – 30” E VIC-STRAINER AGS SERIE W730 A TEE DA  
355,6 – 610,0 mm/14 – 24”: i coperchi di accesso incernierati 
con bulloni a tee sono standard per tali dimensioni di Vic-Strainer. 
Allentare i dadi dei bulloni e rimuovere i bulloni a tee dal coperchio 
di accesso. Aprire il coperchio di accesso e rimuovere il cestello 
filtrante.

Coperchio 
di accesso Cerniera

Bullone a tee
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SERIE 730/W730

 

SERIE 732/W732

 

3.	 LAVARE IL CESTELLO FILTRANTE: dopo aver rimosso il cestello 
filtrante, lavarlo per rimuovere i detriti accumulati.

INSTALLAZIONE DEL CESTELLO FILTRANTE 
PER VIC-STRAINER SERIE 730/W730 A TEE

 

FLUSSO

Cestello
filtrante

 

1.	 ALLINEARE IL CESTELLO FILTRANTE: far combaciare il cestello 
filtrante con le scanalature del corpo di Vic-Strainer come mostrato 
sopra. NOTA: La parte arrotondata del cestello filtrante va inserita 
all’interno del corpo. Assicurarsi che le frecce del flusso sul 
corpo di Vic-Strainer puntino verso il lato concavo (inarcato verso 
l’interno) del cestello filtrante, come mostrato sopra in figura.

2.	 Seguire la sezione “Installazione dei giunti”.
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INSTALLAZIONE DEL CESTELLO FILTRANTE 
PER VIC-STRAINER SERIE 732/W732 A Y

 

1.	 ALLINEARE IL CESTELLO FILTRANTE: allineare l’estremità 
angolata del cestello filtrante per il corretto inserimento nel corpo 
del filtro, come mostrato sopra.

 

2.	 RUOTARE IL CESTELLO FILTRANTE: se necessario, ruotare 
il cestello filtrante per ridurre al minimo la sporgenza rispetto 
al corpo del filtro.

3.	 Seguire la sezione “Installazione dei giunti”.

INSTALLAZIONE DEI GIUNTI

NOTA

Alcuni dei passi seguenti sono illustrati con fotografie di Vic-•	
Strainer serie 730 a tee. Tuttavia, tali passi valgono anche per 
i Vic-Strainer AGS serie W730 a tee, serie 732 a Y e AGS serie 
W732 a Y, a meno che non venga specificato diversamente.

1.	 CONTROLLARE LA GUARNIZIONE E LUBRIFICARE: controllare 
che la guarnizione non sia danneggiata o usurata. Se la guarnizione 
mostra segni di usura o danno, sostituirla con una nuova 
guarnizione dello stesso grado fornita da Victaulic. Applicare un 
sottile strato di lubrificante Victaulic o lubrificante a base di silicone 
sull’esterno e sui bordi della guarnizione. NON utilizzare lubrificanti 
a base di petrolio sulle guarnizioni grado “E”.

 

 

2.	 INSTALLARE GIUNTO, GUARNIZIONE E COPERCHIO DI 
ACCESSO: installare il coperchio di accesso e la guarnizione 
sul corpo del Vic-Strainer. Accertarsi che la guarnizione sia 
perfettamente centrata tra la scanalatura del corpo del Vic-Strainer 
e il coperchio di accesso.

2a.	 Utilizzare la funzione di “oscillazione” per installare gli alloggiamenti 
sulla guarnizione. Accertarsi che gli alloggiamenti si innestino 
completamente nella scanalatura del corpo del Vic-Strainer 
e alla superficie esterna del coperchio di accesso.

2b.	 installare l’ultimo bullone e serrare il dado sul bullone solo con 
le mani. NOTA: Accertarsi che il colletto ovale dei bulloni alloggi 
correttamente nei fori dei bulloni.
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 ATTENZIONE

�Nel caso dei giunti Victaulic rigidi (con battuta angolata), i dadi •	
vanno serrati in modo uniforme, passando da un lato all’altro, 
e fino a che non vanno in battuta, metallo contro metallo in 
corrispondenza dei bulloni.

Per i giunti Victaulic rigidi a battute angolate, le stesse devono •	
presentare uno sfalsamento uniforme.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare il guasto 
della giunzione, con gravi infortuni alle persone e danni alla proprietà.

2c.	 I dadi vanno serrati in modo uniforme, passando da un lato 
all’altro, e fino a che non vanno in battuta, metallo contro 
metallo, sui supporti angolati. Verificare che gli alloggiamenti 
si innestino completamente nelle scanalature del corpo del 
diffusore in aspirazione e dell’estremità del coperchio. Verificare 
che lo sfalsamento dei supporti sia uniforme sui due lati. Questo 
accorgimento è necessario per garantire un assemblaggio corretto 
e la rigidità del giunto. NOTA: Per evitare il pizzicamento della 
guarnizione, è importante serrare in modo uniforme tutti i dadi.

 

액세스 캡
T볼트

힌지

 

2d.	 PER VIC-STRAINER SERIE 730 A TEE DA 355,6 – 762,0 mm/ 
14 – 30” E VIC-STRAINER AGS SERIE W730 A TEE DA 355,6 
– 610,0 mm/14 – 24”: chiudere il coperchio di accesso, innestare 
i bulloni a tee nelle scanalature del coperchio di accesso e serrare 
i dadi.

Coperchio 
di accesso Cerniera

Bullone a tee
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