
TM-VE206-GERBETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH

VE206 Rollnutwerkzeug für Rohre

ACHTUNG

Übersetzung der Originalanleitung

 ACHTUNG

Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnhinweise könnte zu tödlichen 
oder schweren Verletzungen, Sachschäden und/oder Schäden am Produkt 
führen.

• Lesen Sie vor dem Betrieb oder der Wartung aller Rollnutwerkzeuge alle 
Anweisungen in diesem Handbuch 
sowie alle auf dem Werkzeug angebrachten Warnschilder.

• Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Werkzeug Schutzbrille, Schutzhelm, 
Sicherheitsschuhe und Gehörschutz.

• Bewahren Sie dieses Betriebs- und Wartungshandbuch an einem Ort auf, 
der allen Bedienern des Werkzeugs zugänglich ist.

Wenn Sie zusätzliche Exemplare von Unterlagen benötigen oder Fragen zum sicheren und ordnungsgemäßen 
Betrieb dieses Werkzeugs haben, wenden Sie sich bitte an Victaulic,  
P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, Telefon: 1-800-PICK VIC, E-Mail: pickvic@victaulic.com.

RIDGID® 700 ANTRIEBREMS AMIGO† 2 COMPACT ANTRIEB

† Rems Amigo ist eine Marke der REMS GmbH & Co KG
® Ridgid ist eine eingetragene Marke der Ridgid Tool Company
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GEFAHRENERMITTLUNG
Die Definitionen zur Ermittlung der unterschiedlichen 
Gefahrenstufen sind nachfolgend angegeben .

Dieses Sicherheitswarnsymbol zeigt 
wichtige Sicherheitshinweise an .  
Wenn Sie dieses Symbol sehen,  
besteht die Gefahr von Körperverletzungen . 

Lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch .

 GEFAHR
• Mit dem Begriff „GEFAHR“ wird auf 

unmittelbare Gefahren hingewiesen,  
die bei Nichtbeachtung von Anweisungen 
und empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen zum 
Tod oder zu ernsthaften Verletzungen führen 
können.

 ACHTUNG

• Mit dem Begriff „ACHTUNG“ wird das 
Vorhandensein von Gefahren oder gefährlicher 
Verfahren bestimmt, die bei Nichtbeachtung 
von Anweisungen und empfohlenen 
Vorsichtsmaßnahmen zum Tod oder zu  
schweren Körperverletzungen führen können.

 VORSICHT

• Mit dem Begriff „VORSICHT“ werden mögliche 
Gefahren oder gefährliche Verfahren bestimmt, 
die bei Nichtbeachtung von Anweisungen  
und empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen  
zu Körperverletzungen und Sachschäden oder 
Beschädigung des Produktes führen können.

ANMERKUNG
• Mit dem Begriff „ANMERKUNG“ werden 

besondere Anweisungen gekennzeichnet, die 
zwar wichtig sind, sich aber nicht direkt auf 
Gefahren beziehen.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN  
FÜR DEN BEDIENER
Das VE206 wurde ausschließlich zum Zweck des 
Rollnutens von Rohren konzipiert . Diese Anweisungen 
müssen von allen Bedienern VOR dem Arbeiten mit 
den Nutwerkzeugen gelesen und verstanden werden . 
Diese Anweisungen beschreiben den sicheren 
Betrieb des Werkzeugs, einschließlich Montage und 
Wartung . Jeder Bediener muss sich mit dem Betrieb, 
den Anwendungen und Grenzen des Werkzeugs 
vertraut machen . Dem Lesen und Verstehen aller 
im Verlauf dieser Bedienungsanleitung beschriebenen 
Gefahren-, Achtungs-, Vorsichts-Hinweise sollte 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden .

Die Verwendung dieser Werkzeuge erfordert 
Geschicklichkeit und handwerkliche Fähigkeiten sowie 
ein vernünftiges Sicherheitsverhalten . Obwohl diese 
Werkzeuge für einen sicheren, zuverlässigen Betrieb 
konzipiert und hergestellt werden, ist es schwierig, 
alle Kombinationen von Umständen vorherzusehen,  
die zu einem Unfall führen könnten . Folgende 
Anweisungen dienen als Empfehlung für den sicheren 
Betrieb dieser Werkzeuge . Der Bediener wird dazu 
angehalten, die Sicherheit während aller Phasen der 
Benutzung, einschließlich Montage und Wartung, 
immer an erste Stelle zu setzen . Es obliegt der 
Verantwortlichkeit des Mietenden oder des Nutzers 
dieser Werkzeuge sicherzustellen, dass alle Bediener 
dieses Handbuch lesen und den Betrieb dieser 
Werkzeuge vollständig verstehen .

Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sauberen, 
trockenen Ort auf, an dem es jederzeit zugänglich 
ist . Zusätzliche Kopien dieses Handbuchs sind auf 
Nachfrage von Victaulic erhältlich oder können von 
victaulic .com heruntergeladen werden .

 GEFAHR
1.  Vermeiden Sie die Verwendung des Werkzeugs 

in potenziell gefährlichen Umgebungen. Setzen 
Sie das Werkzeug keinem Regen aus und 
verwenden Sie es nicht an feuchten oder nassen 
Orten . Verwenden Sie das Werkzeug nicht auf 
schrägen oder unebenen Oberflächen . Halten  
Sie den Arbeitsbereich gut beleuchtet . Sorgen  
Sie für ausreichend Platz, um das Werkzeug 
ordnungsgemäß bedienen zu können .

2.  Erden Sie den Motorantrieb, um den Bediener 
vor Stromschlägen zu schützen. Stellen Sie 
sicher, dass der Motorantrieb an eine intern 
geerdete Stromquelle angeschlossen ist .
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3.  Trennen Sie vor der Wartung des Werkzeugs 
das Stromkabel von der Stromquelle. 
Wartungsarbeiten am Werkzeug sollten 
ausschließlich von autorisiertem Personal 
durchgeführt werden . Trennen Sie vor der 
Wartung oder Einstellung des Werkzeugs 
immer das Stromkabel von der Stromquelle .

4.  Vermeiden Sie eine versehentliche 
Inbetriebsetzung. Bringen Sie den Netzschalter 
in die AUS-Stellung, bevor Sie das Werkzeug 
an eine Stromquelle anschließen .

 ACHTUNG
1.  Beugen Sie Rückenverletzungen vor. Wenden 

Sie beim Umgang mit den Komponenten des 
Werkzeugs immer sichere Hebetechniken an .

2.  Tragen Sie die richtige Kleidung. Tragen Sie 
keine lose Kleidung, Schmuck oder irgendetwas, 
das in sich bewegende Teile hineingezogen 
werden kann .

3.  Tragen Sie beim Arbeiten mit den Werkzeugen 
Schutzausrüstung. Tragen Sie immer Schutzbrille, 
Schutzhelm, Sicherheitsschuhe und Gehörschutz  
(während des Nutvorgangs können Geräuschpegel 
von bis zu 104 Dezibel erreicht werden) .

4.  Bringen Sie Hände und Werkzeuge 
wähend des Nutens nicht in die Nähe der 
Nutrollen. Nutrollen können Quetsch- oder 
Schnittverletzungen an Fingern und Händen 
verursachen .

5.  Greifen Sie während des Betriebs des 
Werkzeugs niemals in die Rohrenden hinein. 
Rohrkanten können scharf sein und sich 
an Handschuhen, Händen und Ärmeln einhaken .

6.  Betreiben Sie das Werkzeug in die 
der Rohrdrehung entgegengesetzte 
Richtung. Das Werkzeug muss mit einem 
Sicherheitsfußschalter betrieben werden,  
der dem Bediener leicht zugänglich ist .  
Greifen Sie niemals über sich bewegende  
Teile hinweg . Falls das Werkzeug nicht über 
einen Sicherheitsfußschalter verfügt,  
benutzen Sie es nicht und setzen  
Sie sich mit Victaulic in Verbindung .

7.  Greifen Sie nicht zu weit. Behalten Sie immer 
einen sicheren Stand und Ihr Gleichgewicht . 
Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsfußschalter 
dem Bediener leicht zugänglich ist .

 VORSICHT
1.  Dieses Werkzeug wurde AUSSCHLIESSLICH 

zum Rollnuten von Rohren der im Abschnitt 
„Werkzeugdaten und Rollenauswahl“ aufgeführten 
Größen, Materialien und Wandstärken entwickelt.

2.  Überprüfen Sie das Gerät. Überprüfen Sie 
alle beweglichen Teile vor der Benutzung des 
Werkzeugs auf mögliche Behinderungen . Stellen 
Sie sicher, dass die Werkzeugkomponenten 
gemäß dem Abschnitt „Werkzeugeinrichtung“ 
installiert und eingestellt wurden .

3.  Bleiben Sie aufmerksam. Betreiben Sie 
das Werkzeug nicht, wenn Sie aufgrund von 
Medikamenten oder Erschöpfung schläfrig sind .

4.  Halten Sie Besucher, Lehrlinge und Beobachter 
vom unmittelbaren Arbeitsbereich fern. 
Besucher sollten immer einen sicheren  
Abstand zu den Geräten einhalten .

5.  Halten Sie Arbeitsbereiche sauber. Halten 
Sie den Arbeitsbereich um das Werkzeug 
herum frei von Behinderungen, die den 
Bewegungsspielraum des Bedieners 
einschränken könnten . Beseitigen Sie 
Verschüttetes umgehend .

6.  Sichern Sie das Werkstück, die Maschine  
und das Zubehör. Stellen Sie sicher, dass  
das Werkzeug stabil ist . Beziehen Sie sich  
auf den Abschnitt „Werkzeugeinrichtung“ .

7.  Stützen Sie das Werkstück. Stützen Sie lange 
Rohrlängen mit einem Rohrständer gemäß den 
Anweisungen im Abschnitt „Lange Rohrlängen“ .

8.  Bedienen Sie das Werkzeug nicht mit Gewalt. 
Versuchen Sie nicht, das Werkzeug oder 
Zubehör mit Gewalt dazu zu bringen, Funktionen 
auszuführen, die über die in dieser Anleitung 
beschriebenen hinausgehen . Überlasten Sie  
das Werkzeug nicht .

9.  Warten Sie das Werkzeug mit Sorgfalt. Halten 
Sie das Werkzeug immer sauber, um dessen 
ordnungsgemäße und sichere Funktion zu 
gewährleisten . Befolgen Sie die Anweisungen  
für das Schmieren von Werkzeugkomponenten .

10.  Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile und 
Zubehör von Victaulic . Die Verwendung anderer 
Teile kann dazu führen, dass die Garantie erlischt, 
das Werkzeug nicht mehr richtig funktioniert oder 
es zu gefährlichen Situationen kommt . Beziehen 
Sie sich auf die Abschnitte „Lange Rohrlängen“ 
und „Zubehör“ .

11.  Entfernen Sie keinerlei Schilder vom Werkzeug. 
Wechseln Sie beschädigte oder abgenutzte 
Schilder aus .
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EINLEITUNG

ANMERKUNG
• In den Zeichnungen und/oder Bildern  

in diesem Handbuch können Produktmerkmale 
zur Verdeutlichung hervorgehoben sein.

• Das Werkzeug und dieses Betriebs-  
und Wartungshandbuch weisen Marken, 
Urheberrechte und/oder patentierte Merkmale 
auf, die ausschließliches Eigentum der Firma 
Victaulic sind.

Das Victaulic VE206 ist ein tragbares Werkzeug mit 
hydraulischem Vorschub zum Rollnuten von Rohren 
für die Aufnahme von genuteten Rohr-Produkten von 
Victaulic . Das VE206 Standard-Werkzeug wird mit 
Nutrollen für 1 1/4 – 6 Zoll/42,4 – 168,3 mm Stahlrohre 
geliefert . Die Rollen sind mit Größe und Teilenummer 
versehen und weisen einen Farb-Code auf, um das 
Rohrmaterial zu bestimmen . Beziehen Sie sich für das 
Rollnuten gemäß anderer Victaulic Spezifikationen und 
anderer Materialien auf den Abschnitt „Werkzeugdaten 
und Rollenauswahl“ . Nutrollen für andere 
Spezifikationen, Größen und Materialien müssen 
separat gekauft werden .

 VORSICHT
• Dieses Werkzeug darf NUR zum Nuten 

von Rohren verwendet werden, deren 
Spezifikationen innerhalb der vorgesehenen 
Parameter liegen.

• Stellen Sie sicher, dass die obere und untere 
Nutrolle ein aufeinander abgestimmtes Set sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen könnte 
das Werkzeug beschädigen und zu einem Versagen 
des Produkts und in dessen Folge zu Sachschäden 
oder Verletzungen führen.

ERHALT DES WERKZEUGS

VE206 Werkzeuge sind einzeln in stabilen Behältern 
verpackt . Vergewissern Sie sich bei Erhalt des 
Werkzeugs, dass die Lieferung alle nötigen Teile 
umfasst . Falls irgendwelche Teile fehlen,  
setzen Sie sich mit Victaulic in Verbindung .

BEHÄLTER-INHALTE

Anz. Bezeichnung

1 Werkzeugkopf-Baugruppe

1 Ständer-Baugruppe

1 Hydraulik-Handpumpen-Baugruppe

1 Motorantrieb

1 Untere Rolle/Hauptwelle für 1 1/4 – 3 Zoll/ 
42,4 – 88,9 mm Stahlrohre

1 Untere Rolle/Hauptwelle für 4 – 6 Zoll/ 
114,3 – 168,3 mm Stahlrohre*

1 Sicherheitsfußschalter

1 Aufbewahrungsbeutel

1 3/16-Zoll-Inbusschlüssel

1 5/16-Zoll-Inbusschlüssel

1 9/16-Zoll-Inbusschlüssel

1 Betriebs- und Wartungshandbuch

1 Maßband für Rohrdurchmesser

* In der Werkzeugkopf-Baugruppe installiert
 

ANMERKUNG: Optionale Teile, wie z.B. Rollensätze zum Nuten von 
Edelstahl- oder Kupferrohren, müssen auf der Bestellung spezifiziert 
werden und können separat versandt werden.
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ANFORDERUNGEN AN DIE 
STROMVERSORGUNG

 GEFAHR
• Um das Risiko von 

Stromschlägen  
zu vermindern, stellen Sie 
sicher, dass die Stromquelle 
richtig geerdet ist.

• Trennen Sie vor der 
Durchführung von 
Wartungsarbeiten am 
Werkzeug das Stromkabel 
von der Stromquelle.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann  
zum Tod oder zu ernsthaften Verletzungen führen.

ANFORDERUNGEN  
AN DEN MOTORANTRIEB

Für die Verwendung mit dem VE206 sind 
verschiedene Motorantriebs-Optionen erhältlich, wie in 
untenstehender Tabelle dargestellt . Beziehen Sie sich 
für den ordnungsgemäßen Betrieb auf die Anweisungen 
des Herstellers des Antriebs . 

Kompatible Motorantriebe

Rems Amigo 2 Compact

Ridgid 700

Ridgid 300

VPD 752

Setzen Sie sich mit Victaulic in Verbindung, bevor Sie 
ein Motorantriebs-System anbringen, das nicht oben 
aufgelistet ist . Alternative Antriebssysteme erfordern 
andere Befestigungselemente .

Die Stromversorgung des Motorantriebs muss über 
einen Sicherheitsfußschalter erfolgen, um den 
sicheren Betrieb zu gewährleisten . Stellen Sie sicher, 
dass der Motorantrieb richtig, gemäß Artikel 250 des 
National Electrical Code, geerdet ist . Beziehen Sie 
sich für zusätzliche Informationen immer auf das 
Betriebshandbuch des Motorantriebs .

Falls ein Verlängerungskabel nötig ist, beziehen Sie sich 
für die Kabelquerschnitte auf den folgenden Abschnitt 
„Anforderungen an Verlängerungskabel“ .

ANFORDERUNGEN  
AN VERLÄNGERUNGSKABEL

Wenn keine vorverdrahteten Steckdosen zur Verfügung 
stehen und ein Verlängerungskabel verwendet werden 
muss, ist es wichtig, ein Kabel mit dem richtigen 
Querschnitt zu verwenden (d .h . Leitergröße gemäß 
American Wire Gauge) . Die Kabelquerschnittauswahl 
hängt von den Nenndaten des Werkzeugs (A) und 
der Kabellänge (Meter) ab . Die Verwendung eines 
dünneren als des erforderlichen Kabels („Gauge“) 
verursacht während des Betriebs des Werkzeugs einen 
erheblichen Spannungsabfall am Motorantrieb oder am 
Werkzeugmotor . Spannungsabfälle können zu Schäden 
am Motorantrieb oder am Werkzeugmotor und in Folge 
zu einem unsachgemäßen Betrieb des Werkzeugs 
führen . ANMERKUNG: Die Verwendung eines dickeren 
als des erforderlichen Kabels ist zulässig .

In der nachfolgenden Tabelle ist der empfohlene 
Kabelquerschnitt („Gauge“) für Kabellängen bis 
einschließlich 31 Meter angegeben . Verlängerungskabel 
mit einer Länge von über 31 Metern sollten nicht 
verwendet werden .

Nennleistung des 
Motorantriebs
Volt/Ampere

Kabellängen 
Fuß/Meter

25 
8

50
15

100
31

110 12 Gauge 12 Gauge 10 Gauge12

220 14 Gauge 12 Gauge 10 Gauge6
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BENENNUNG DER WERKZEUGTEILE

ANMERKUNG
• In den Zeichnungen und/oder Bildern in diesem Handbuch können Produktmerkmale zur Verdeutlichung 

hervorgehoben sein.

• Das Werkzeug und dieses Betriebs- und Wartungshandbuch weisen Marken, Urheberrechte und/oder 
patentierte Merkmale auf, die ausschließliches Eigentum der Firma Victaulic sind.

Hydraulikzylinder

Schnellkupplungs-Adapter

TiefenanschlagArm 
obere Rolle Motorantrieb

Ständer-Baugruppe

Sicherheitsfußschalter

Untere Rolle/
Hauptwelle

Hydraulik-
Handpumpe/

Halterung

ACHTUNG

Die Nichtbeachtung von Anweisungen und Warnhinweisen kann 
zu schweren Körperverletzungen führen.
• Lesen Sie vor dem Betrieb oder der Wartung dieses Werkzeugs 

alle Anweisungen im Betriebs- und Wartungshandbuch 
sowie alle auf dem Werkzeug angebrachten Schilder.

• Tragen Sie Schutzbrille, Schutzhelm, Sicherheitsschuhe 
und Gehörschutz.

Wenn Sie Fragen zum sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb dieses 
Werkzeugs haben, wenden Sie sich an Victaulic, P.O. Box 31, Easton, 
PA 18044-0031, Telefon: 1-800-PICK VIC, E-Mail: pickvic@victaulic.com.

0567  Rev. D R031272LAB

ACHTUNG
Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnhinweise 
könnte zu ernsthaften Verletzungen, Sachschäden und/
oder Schäden am Produkt führen.
• Lesen Sie vor dem Betrieb oder der Wartung von 
Rohrbearbeitungswerkzeugen alle Anweisungen 
im Betriebs- und Wartungshandbuch sowie alle 
auf dem Werkzeug angebrachten Schilder.
• Tragen Sie in der Nähe von Werkzeugen Schutzbrille, 
Schutzhelm, Sicherheitsschuhe und Gehörschutz.

Wenn Sie zusätzliche Kopien von Dokumenten benötigen oder Fragen zum sicheren und 
ordnungsgemäßen Betrieb von Rohrbearbeitungswerkzeugen haben, wenden Sie sich an Victaulic, 
P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, Telefon 1-800-PICK VIC, E-Mail: pickvic@victaulic.com.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISSCHILDER AUF DEM WERKZEUG
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ABMESSUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DES WERKZEUGS

Das Werkzeug wiegt 75 Kilogramm . Das Gewicht des Werkzeugs umfasst die Werkzeugkopf-Baugruppe,  
den Motorantrieb, die Ständer-Baugruppe, die Handpumpe und den Fußschalter . Die Werkzeugkopf- 
Baugruppe wiegt alleine ca . 28 Kilogramm .

Der Schalldruck des Werkzeugs beträgt 103,6 dB(A), während die Schallleistung des Werkzeugs 95,6 dB(A) 
beträgt . Alle Messungen wurden mit einem Ridgid 700 Motorantrieb vorgenommen . 

ANMERKUNG: Die Lärmmessungen hängen vom Motorantrieb ab und variieren je nach Konfiguration .  
Beziehen Sie sich für Einzelheiten immer auf die Dokumentation des Herstellers des Motorantriebs .

12,89 Zoll/
327 mm

44,88 Zoll/
1140 mm

34,32 Zoll/
872 mm

54,97 Zoll/
1396 mm

40,00 Zoll/
1016 mm

46,16 Zoll/
1172 mm

39,96 Zoll/
1015 mm

46,07 Zoll/
1170 mm

48,07 Zoll/
1221 mm

45,05 Zoll/
1144 mm

34,49 Zoll/
876 mm

54,34 Zoll/
1380 mm

Ridgid 700

14,89 Zoll/
378 mm

Rems Amigo 2 Compact
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MONTAGE DER STÄNDER-
BAUGRUPPE

 GEFAHR
• Schließen Sie das Gerät ERST  

DANN an die Netzstromversorgung 
an, wenn Sie dazu aufgefordert 
werden.

Die Nichtbeachtung dieser 
Anweisung kann zu tödlichen oder 
schweren Verletzungen führen.

Das VE206 Werkzeug kann vor Ort oder in der 
Werkstatt montiert werden .

1. Entnehmen Sie alle Komponenten aus der 
Verpackung und vergewissern Sie sich, dass die 
Lieferung alle nötigen Teile umfasst . Beziehen Sie  
sich dazu auf den Abschnitt „Erhalt des Werkzeugs“ .

2. Wählen Sie unter Berücksichtigung folgender 
Faktoren einen Standort für das Werkzeug aus 
(beziehen Sie sich auf „Abmessungen und 
Spezifikationen des Werkzeugs“ für die Gesamtmaße):

  a. Die erforderliche Stromversorgung (stellen Sie 
sicher, dass die Spannung des Motorantriebs 
110 Volt oder 220 Volt beträgt)

 b. Ausreichend Platz zur Handhabung aller 
Rohrlängen

 c. Ein stabiler und ebener Untergrund für das 
Werkzeug und den Rohrständer

  d. Ausreichend Platz um das Werkzeug herum 
für Einstellungen und Wartung .

3. Bringen Sie die Ständer-Baugruppe in eine 
horizontale Position (liegend) .

4. Entfernen Sie, wie oben dargestellt, die Kette um die 
drei Beine herum .

5. Heben Sie den Ständer wie oben dargestellt 
vorsichtig in die vertikale Position (aufrecht) und öffnen 
Sie ihn . Stellen Sie sicher, dass alle Beine richtig 
ausgeklappt sind . Achten Sie darauf, dass der Ständer 
horizontal und stabil ist, bevor Sie fortfahren .

TM-VE206-GER_10 REV_D



TM-VE206-GER / Betriebs- und Wartungshandbuch

MONTAGE DER WERKZEUGKOPF-
BAUGRUPPE

 ACHTUNG

• Wenden Sie beim Umgang mit der 
Werkzeugkopf-Baugruppe immer sichere 
Hebetechniken an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann  
zu Körperverletzungen führen.

1. Heben Sie die Werkzeugkopf-Baugruppe mittels 
der zwei Griffe, wie oben dargestellt, an, sodass 
der Rollenschutz zu Ihnen zeigt . Heben Sie den 
Werkzeugkopf nicht am Rollenschutz an .

ANMERKUNG: Der Werkzeugkopf wiegt ca . 29 kg .

2. Schieben Sie die Werkzeugkopf-Baugruppe auf die 
Ständer-Baugruppe . Die Nutrollen sollten, wie oben 
dargestellt, nach außen zeigen .
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3. Ziehen Sie alle Flügelkopfschrauben an, um die 
Werkzeugkopf-Baugruppe an der Ständer-Baugruppe 
zu befestigen . Stellen Sie sicher, dass die Schrauben 
auf der linken und der rechten Seite der Werkzeugkopf-
Baugruppe gleichmäßig angezogen sind .

4. Nivellieren Sie das Werkzeug von der Oberseite  
der Ständer-Baugruppe, wie oben dargestellt .
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MONTAGE DES RIDGID 700 
MOTORANTRIEBS

 GEFAHR
• Schließen Sie das Gerät 

ERST DANN an die 
Netzstromversorgung an, wenn 
Sie dazu aufgefordert werden.

Die Nichtbeachtung dieser 
Anweisung kann zu tödlichen oder 
schweren Verletzungen führen.

ANMERKUNG
• VE206 weist antriebsspezifische 

Befestigungselemente auf. Vergewissern Sie sich 
vor der Montage, dass Ihr Motorantrieb mit den 
mitgelieferten Befestigungen kompatibel ist.

1. Platzieren Sie den Ridgid 700 Motorantrieb 
auf der Rückseite der Ständer-Baugruppe . 
Bringen Sie die Gewindebohrung im Gehäuse des 
Ridgid 700 Motorantriebs mit der Bohrung in der 
Montagehalterung auf der Grundplatte in Einklang .

2. Bringen Sie den Vierkantantriebsadapter des 
Ridgid 700 Motorantriebs mit dem Vierkantantrieb der 
Werkzeugkopf-Baugruppe in Einklang und drücken Sie 
den Motorantrieb dann in Richtung der Werkzeugkopf-
Baugruppe, wie oben dargestellt .

3. Bringen Sie die Montageschraube (die an einer 
Montageplatte auf der Ständer-Baugruppe angebracht ist) 
durch die Gewindebohrung im Gehäuse des Ridgid 700 
Motorantriebs in Einklang, wie oben dargestellt .

4. Verwenden Sie eine 3/8-Zoll-Vierkant-Ratsche und 
ziehen Sie die Montageschraube an, um den Ridgid 700 
Motorantrieb auf der Ständer-Baugruppe zu befestigen .
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5. Verwenden Sie einen 5/16-Zoll-Inbusschlüssel und ziehen 
Sie alle Stellschrauben auf dem Vierkantantriebsadapter 
des Ridgid 700 Motorantriebs an .

6. Stellen Sie sicher, dass der Ridgid 700 Motorantrieb 
richtig gegen die Werkzeugkopf-Baugruppe ausgerichtet 
ist . Der Rand der Gewindebohrung des Motorantriebs 
sollte mit der Montageplatte auf der Ständer-Baugruppe 
fluchten, wie oben dargestellt .

7. Bringen Sie die Auslöseverriegelung, wie oben 
dargestellt, auf dem Motorantrieb an . Ziehen 
Sie die Montageschraube auf der Unterseite der 
Auslöseverriegelung an . 

ANMERKUNG: Es ist wichtig, dass die Lasche  
der Auslöseverriegelung auf die Auslösung drückt, 
sodass sich die untere Rolle vom Bediener weg dreht,  
von der Vorderseite des Werkzeugs aus betrachtet .  
(Siehe Abbildung 2 auf Seite 21 für weitere 
Informationen .)

Wenn sich die untere Rolle in Richtung des Bedieners 
dreht, drehen Sie die Auslöseverriegelung um und 
bringen Sie sie wieder an, sodass die Lasche auf den 
Schalter auf der Unterseite des Motorantriebs drückt . 
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 ACHTUNG

• Bedienen Sie den Motorantrieb NICHT ohne 
Sicherheitsfußschalter. Falls das Werkzeug 
nicht über einen Sicherheitsfußschalter verfügt, 
setzen Sie sich mit Victaulic in Verbindung.

Das Betreiben des Werkzeugs ohne 
Sicherheitsfußschalter könnte zu ernsthaften 
Verletzungen führen.

 GEFAHR
• Um das Risiko von 

Stromschlägen zu 
vermindern, stellen Sie 
sicher, dass die Stromquelle 
richtig geerdet ist.

• Trennen Sie vor der 
Durchführung von 
Wartungsarbeiten am 
Werkzeug das Stromkabel 
von der Stromquelle.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann  
zum Tod oder zu ernsthaften Verletzungen führen.

8. Entnehmen Sie den Sicherheitsfußschalter aus dem 
Aufbewahrungsbehälter .

9. Stecken Sie das Kabel des Ridgid 700 Motorantriebs 
in den Sicherheitsfußschalter, wie oben dargestellt . 
Stecken Sie das Kabel des Sicherheitsfußschalters  
in eine geerdete Netzsteckdose . Beziehen Sie sich für 
zusätzliche Informationen auf das Betriebshandbuch 
des Herstellers des Motorantriebs .

10. Drücken Sie auf den Sicherheitsfußschalter .  
Stellen Sie sicher, dass sich die untere Rolle vom 
Bediener weg dreht, von der Vorderseite des 
Werkzeugs aus betrachtet . Wenn sich die untere 
Rolle in Richtung des Bedieners dreht, drehen Sie 
die Auslöseverriegelung um, wie in Schritt 7 erläutert . 
Nehmen Sie Ihren Fuß vom Sicherheitsfußschalter .

11. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug stabil ist . 
Falls das Werkzeug wackelt, stellen Sie sicher, dass die 
Beine richtig eingestellt sind und das Werkzeug gerade 
steht . Falls das Werkzeug nach wie vor wackelt,  
muss dieses an einen Standort mit ebenerer 
Standfläche gebracht werden .
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MONTAGE DES REMS AMIGO 2 
COMPACT MOTORANTRIEBS

 GEFAHR
• Schließen Sie das Gerät 

ERST DANN an die 
Netzstromversorgung an, wenn 
Sie dazu aufgefordert werden.

Die Nichtbeachtung dieser 
Anweisung kann zu tödlichen oder 
schweren Verletzungen führen.

ANMERKUNG
• VE206 weist antriebsspezifische 

Befestigungselemente auf. Vergewissern Sie 
sich vor der Montage, dass Ihr Motorantrieb 
mit den mitgelieferten Befestigungen 
kompatibel ist.

1. Der Rems Amigo 2 Compact Motorantrieb muss 
mit dem Anschlagring (Rems Nr . 522005R) versehen 
werden . Dieser muss mit dem Verschlussring (Rems 
Nr . 522018) installiert werden, bevor die Montage mit 
dem Werkzeug VE206 erfolgt .

2. Halten Sie den Rems Amigo 2 Compact 
Motorantrieb so, dass der Griff des Motors nach 
oben zeigt . Bringen Sie die Antriebsbuchse der 
Werkzeugkopf-Baugruppe mit dem Haltering  
des Motorantriebs in Einklang . Schieben Sie  
den Motorantrieb über die Antriebsbuchse .

 ACHTUNG

• Bedienen Sie den Motorantrieb NICHT ohne 
Sicherheitsfußschalter. Falls das Werkzeug 
nicht über einen Sicherheitsfußschalter verfügt, 
setzen Sie sich mit Victaulic in Verbindung.

Das Betreiben des Werkzeugs ohne 
Sicherheitsfußschalter könnte zu ernsthaften 
Verletzungen führen.

 GEFAHR
• Um das Risiko von 

Stromschlägen zu 
vermindern, stellen Sie 
sicher, dass die Stromquelle 
richtig geerdet ist.

• Trennen Sie vor der 
Durchführung von 
Wartungsarbeiten am 
Werkzeug das Stromkabel 
von der Stromquelle.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum 
Tod oder zu ernsthaften Verletzungen führen.
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3. Stecken Sie das Kabel des Rems Amigo 2 Compact 
in eine geerdete Netzsteckdose . Beziehen Sie sich für 
zusätzliche Informationen auf das Betriebshandbuch 
des Herstellers des Motorantriebs .

4. Drücken Sie auf den Sicherheitsfußschalter . Stellen 
Sie sicher, dass sich die untere Rolle vom Bediener 
weg dreht, von der Vorderseite des Werkzeugs aus 
betrachtet . (Siehe Abbildung 2 auf Seite 21 für weitere 
Informationen .) Wenn sich die untere Rolle in Richtung 
des Bedieners dreht, drehen Sie den Drehring um,  
wie in Schritt 7 erläutert . Nehmen Sie Ihren Fuß  
vom Sicherheitsfußschalter .

5a. Der Drehring befindet sich unten am 
Antriebsgehäuse .

5b. Das Antriebsgehäuse ist mit L (links) und R 
(rechts) gekennzeichnet . Um die Drehrichtung 
umzukehren, drehen Sie den Ring, um den Pfeil  
mit der entgegengesetzten Markierung in Einklang  
zu bringen .

6. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug stabil ist . 
Falls das Werkzeug wackelt, stellen Sie sicher, dass die 
Beine richtig eingestellt sind und das Werkzeug gerade 
steht . Falls das Werkzeug nach wie vor wackelt,  
muss dieses an einen Standort mit ebenerer 
Standfläche gebracht werden .
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MONTAGE DER HYDRAULIK-
HANDPUMPE
Die Hydraulik-Handpumpe kann sowohl auf der 
linken als auch auf der rechten Seite des Werkzeugs 
angebracht werden .

1. Platzieren Sie die Hydraulik-Handpumpe über 
einem der Hebegriffe auf der Werkzeugkopf-Baugruppe 
und stellen Sie dabei sicher, dass die Lippe auf der 
Unterseite der Montageplatte der Pumpe sich mit  
der Kante des Hebegriffs im Einklang befindet .

2. Ziehen Sie die Daumenschraube an, um die 
Hydraulik-Handpumpe an der Werkzeugkopf-
Baugruppe zu befestigen .

3. Vergewissern Sie sich, dass das Ventil der Hydraulik-
Handpumpe keinen Restdruck aufweist, indem Sie 
das Ventil der Hydraulik-Handpumpe gegen den 
Uhrzeigersinn drehen, um es zu öffnen .

4. Entfernen Sie die Kappe und bringen Sie den 
Schnellkupplungs-Adapter auf dem Anschluss des 
Hydraulikzylinders an und ziehen Sie ihn vollständig  
fest . Wenn der Ring nicht richtig sitzt und vollständig  
angezogen ist, könnte es sein, dass das 
Kugelrückschlagventil nicht richtig funktioniert,  
sodass Hydraulikflüssigkeit durch den Schlauch 
zurückfließen kann .
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ÜBERPRÜFUNGEN  
UND EINSTELLUNGEN  
VOR DEM BETRIEB
Alle Victaulic Rollnutwerkzeuge werden vor dem 
Versand im Werk überprüft, eingestellt und getestet . 
Jedoch sollten vor der Inbetriebnahme des Werkzeugs 
folgende Überprüfungen und Einstellungen 
vorgenommen werden, um den ordnungsgemäßen 
Betrieb des Werkzeugs sicherzustellen . Darüber hinaus 
sollte das Werkzeug auf Schäden untersucht werden, 
die möglicherweise während Abwicklung und Transport 
entstanden sind .

 GEFAHR
• Trennen Sie, bevor Sie 

Einstellungen am Werkzeug 
vornehmen, das Stromkabel  
von der Stromquelle.

Eine unbeabsichtigte 
Inbetriebsetzung des Werkzeugs 
könnte zu tödlichen oder schweren 
Verletzungen führen.

NUTROLLEN

Stellen Sie sicher, dass der für die zu nutende 
Rohrgröße und das Material richtige Rollensatz  
am Werkzeug angebracht ist . Die Rollensätze sind  
mit Rohrgröße und Teilenummer versehen und weisen 
den Farb-Code des jeweiligen Rohrmaterials auf . 
Beziehen Sie sich auf den Abschnitt „Werkzeugdaten 
und Rollenauswahl“ . Falls nicht die richtigen Rollen  
am Werkzeug angebracht sind, beziehen Sie sich  
auf den Abschnitt „Rollenwechsel“ .

ROHRBEARBEITUNG

Damit das Werkzeug richtig arbeitet und die 
Nuten ordnungsgemäß entsprechend der Victaulic 
Spezifikationen ausgeführt werden, müssen folgende 
Richtlinien beachtet werden .

1. Victaulic empfiehlt rechtwinklig abgeschnittene 
Rohre für die Verwendung mit endgenuteten 
Rohrprodukten . Rechtwinklig abgeschnittene Rohre 
MÜSSEN in Verbindung mit FlushSeal® und EndSeal® 
Dichtungen verwendet werden . Wenn die Wandstärke 
der Standard-Wandstärke entspricht (ANSI B36 .10) 
oder darunter liegt und die Fase ANSI B16 .25 (37 1/2º)  
oder ASTM A-53 (30º) erfüllt, können schräg 
abgeschnittene Rohre verwendet werden . 

ANMERKUNG: Das Rollnuten von Rohren mit gefasten 
Enden kann zu einem inakzeptablen Kelchmaß, 
Undichtigkeiten oder Lösen der Verbindung führen .

2. Erhabene innen oder außen liegende Schweißperlen 
oder -nähte müssen mit der Rohroberfläche bündig 
geschliffen werden und von den Rohrenden ausgehend 
50 mm zurückversetzt liegen .

3. Grober Zunder, Schmutz und andere Fremdkörper 
müssen von den Innen- und Außenoberflächen der 
Rohrenden entfernt werden .

 VORSICHT

• Um die Lebensdauer der Nutrollen  
zu maximieren, entfernen Sie Fremdkörper 
und losen Rost von den Innen- und 
Außenoberflächen der Rohrenden. Rost ist  
ein abrasives Material, das die Oberfläche  
der Nutrollen abnutzt.

Fremdkörper können die Nutrollen behindern 
oder beschädigen, sodass es zu verzogenen Nuten 
und zu Nuten kommen kann, die außerhalb der 
Victaulic Spezifikationen liegen. 
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ROHRLÄNGEN, DIE GENUTET  
WERDEN KÖNNEN
Mit dem VE206 Werkzeug lassen sich kurze 
Rohrlängen ohne die Verwendung eines Rohrständers 
nuten . Beziehen Sie sich dazu auf den Abschnitt 
„Kurze Rohrlängen“ auf dieser Seite .

Rohre mit Längen über den in Tabelle 1 auf dieser 
Seite aufgelisteten (und bis zu 6 Meter) müssen mit 
einem Rohrständer gestützt werden .

Rohre mit Längen ab 6 Metern bis zu beliebigen 
doppelten Längen (ca . 12 Meter) müssen mit  
zwei Rohrständern gestützt werden .

KURZE ROHRLÄNGEN

 ACHTUNG
• Nutrollen können Quetsch- 

oder Schnittverletzungen 
an Fingern und Händen 
verursachen.

Nuten Sie niemals Rohre mit 
kürzeren als den in diesem 
Handbuch aufgelisteten, 
empfohlenen Längen.

In Tabelle 1 sind die minimalen und maximalen 
Rohrlängen aufgeführt, die ohne die Verwendung eines 
Rohrständers genutet werden können . Beziehen Sie 
sich für Anweisungen zum Nuten kurzer Rohrlängen 
auf den Abschnitt „Nutvorgang“ . Beziehen Sie sich für 
längere als die in Tabelle 1 aufgeführten Rohre auf den 
Abschnitt „Lange Rohrlängen“ .

ANMERKUNG
• Kürzere als die in Tabelle 1 aufgeführten 

genuteten Rohrnippel sind von Victaulic 
erhältlich.

TABELLE 1: ROHRLÄNGEN, DIE GENUTET 
WERDEN KÖNNEN

Größen Stahl- und 
Edelstahlrohre Länge – Zoll/mm

Nennweite  
des Rohrs  

Zoll oder mm

Tatsächlicher 
Außendurch-

messer 
Zoll/mm Min. Max.

1 1/4 1.660 8 36
42,4 205 915

1 1/2 1.900 8 36
48,3 205 915

2 2.375 8 36
60,3 205 915

2 1/2 2.875 8 36
73,0 205 915

3 3.500 8 36
88,9 205 915

3 1/2 4.000 8 36
101,6 205 915

4 4.500 8 36
114,3 205 915

4 1/2 5.000 8 32
127,0 205 815

5 5.563 8 32
141,3 205 815

152,4 mm 6.000 10 30
152,4 255 765

6 6.625 10 28
168,3 255 715

Wenn ein Rohr benötigt wird, das kürzer als die in 
Tabelle 1 aufgeführte Mindestlänge ist, verkürzen Sie 
das vorletzte Rohrstück entsprechend, sodass das 
letzte Rohrstück die vorgegebene Mindestlänge (oder 
länger) aufweist . Beziehen Sie sich auf untenstehendes 
Beispiel .

BEISPIEL: Es ist ein 6,2 Meter langes Stahlrohr  
mit einem Durchmesser von 152 mm erforderlich,  
um einen Abschnitt fertigzustellen, jedoch steht lediglich 
ein 6,1 Meter langes Stück zur Verfügung . Statt ein 
6,1 Meter langes Stahlrohr und ein 0,1 Meter langes 
Stahlrohr zu rollnuten, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Beziehen Sie sich auf Tabelle 1 auf dieser Seite . 
Demnach beträgt bei einem Stahlrohr mit 152 mm 
Durchmesser die Mindestlänge, die rollgenutet werden 
kann, 255 mm .

2. Rollnuten Sie ein 5,9 Meter langes Rohrstück und 
ein 255 mm langes Rohrstück . Beziehen Sie sich dazu  
auf den Abschnitt „Lange Rohrlängen“ .
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LANGE ROHRLÄNGEN
Zum Rollnuten von Rohren, die die in Tabelle 1 
angegebene maximale Länge überschreiten,  
muss ein Rohrständer mit Rollen verwendet werden . 
Der Rohrständer muss das Gewicht des Rohrs tragen 
können, während sich das Rohr trotzdem frei drehen 
kann .

1. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug eben steht . 
Beziehen Sie sich für Nivellierungsanforderungen auf 
den Abschnitt „Werkzeugeinrichtung“ . Stellen Sie die 
Höhe des Rohrständers so ein, dass das Rohr eine 
Neigung von 1/2 bis 1° vom Werkzeug weg aufweist 
(siehe Abbildung 1) . Dies unterstützt die Rohrführung 
und verringert das Rohrendkelchmaß .

2. Halten Sie das Rohr gerade und im rechten Winkel 
zum Flansch der unteren Rolle . Das Rohr kann bis 
zu 1/2 ° von der Mittellinie angepasst werden, wenn die 
Führung der Ersteinrichtung nicht ausreicht (siehe 
Abbildung 2) . Wenn das Kelchmaß übermäßig ist,  
muss die Spur rechts-nach-links auf ein Minimum 
begrenzt werden . 

3. Bei der Installation von Kupplungen auf Rohren,  
die das max . zulässige Kelchmaß überschreiten, 
kann es vorkommen, dass bei den Gehäusehälften 
Passfläche nicht auf Passfläche trifft und die 
Kupplungsdichtung beschädigt wird . Beziehen Sie 
sich für Einzelheiten auf die maßgebliche Tabelle 
„Rollnutspezifikationen“ .

4. Wenn das Werkzeug richtig in einer geraden Position 
aufgestellt ist, das hintere Ende des Rohrs jedoch höher 
liegt als das Ende, das genutet wird, wird das Rohr 
möglicherweise nicht nachgeführt . Infolgedessen kann 
es zu einem übermäßigen Kelchmaß am Rohrende 
kommen . Beziehen Sie sich für die Werkzeugeinrichtung 
und die Anforderungen an die Rohrpositionierung auf 
den Abschnitt „Werkzeugeinrichtung“ und auf die 
Abbildungen 1 und 2 .

5. Positionieren Sie den Rohrständer in einem Abstand 
zum Werkzeug, der etwas über der halben Rohrlänge 
liegt . Beziehen Sie sich auf Abbildung 1 unten .

Mittellinie des 
Geräts (eben)

Mittellinie des 
Rohrs ½ bis 1°

10 ft + 1 ft - 0/
3 m + 0,3 m - 0/

2020 Fuß/6 Meter
Rohrlänge

ABBILDUNG 1: STÜTZEN DES ROHRS

6. Positionieren Sie den Rohrständer für den 
Spurwinkel ca . 0 bis 1/2º nach links . Beziehen  
Sie sich auf Abbildung 2 unten .

Bedienerseite

Bedienerseite

Das Rohr sollte sich gegen 
den Uhrzeigersinn drehen 

Das Rohr sollte sich im 
Uhrzeigersinn drehen 

20 Fuß/6 Meter 
Rohrlänge

20 Fuß/6 Meter 
Rohrlänge

Mittellinie des Geräts

Mittellinie des Geräts

Mittellinie des 
Rohrs 0 bis ½°

Mittellinie des 
Rohrs 0 bis ½°

Bedienerseite

Bedienerseite

Das Rohr sollte sich gegen 
den Uhrzeigersinn drehen 

Das Rohr sollte sich im 
Uhrzeigersinn drehen 

20 Fuß/6 Meter 
Rohrlänge

20 Fuß/6 Meter 
Rohrlänge

Mittellinie des Geräts

Mittellinie des Geräts

Mittellinie des 
Rohrs 0 bis ½°

Mittellinie des 
Rohrs 0 bis ½°

ABBILDUNG 2: SPURWINKEL

Hydraulik-Handpumpe  
auf der linken Seite des 
Werkzeugs angebracht

Hydraulik-Handpumpe 
auf der rechten Seite des 
Werkzeugs angebracht
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NUTVORGANG

 GEFAHR
• Um das Risiko  

von Stromschlägen  
zu vermindern, stellen Sie 
sicher, dass die Stromquelle 
richtig geerdet ist.

• Lesen Sie sich vor dem Betrieb des Werkzeugs 
den Abschnitt „Sicherheitsvorschriften für den 
Bediener“ dieses Handbuchs durch.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum 
Tod oder zu ernsthaften Verletzungen führen.

 VORSICHT
• Dieses Werkzeug darf NUR zum Rollnuten von 

Rohren verwendet werden, die im Abschnitt 
„Werkzeugdaten und Rollenauswahl“ dieses 
Handbuchs aufgeführt sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen könnte  
zu einer Überlastung des Werkzeugs und in Folge 
zu einer Verringerung der Werkzeuglebensdauer 
und/oder zu Schäden am Werkzeug führen.

1. Stellen Sie vor dem Nuten sicher, dass alle 
Anweisungen in den vorangegangenen Abschnitten 
dieses Handbuchs befolgt wurden .

2. Stecken Sie das Kabel des Motorantriebs in den 
Sicherheitsfußschalter, wie oben dargestellt . Stecken 
Sie das Kabel des Sicherheitsfußschalters in eine 
geerdete Netzsteckdose . Beziehen Sie sich für 
zusätzliche Informationen auf das Betriebshandbuch 
des Herstellers des Motorantriebs .

 ACHTUNG
• Der Motorantrieb muss mit einem 

Sicherheitsfußschalter betrieben werden. 
Falls der Motorantrieb nicht über einen 
Sicherheitsfußschalter verfügt, setzen Sie sich 
mit Victaulic in Verbindung.

Das Betreiben des Werkzeugs ohne 
Sicherheitsfußschalter könnte zu ernsthaften 
Verletzungen führen.

3. Drücken Sie auf den Sicherheitsfußschalter . Stellen 
Sie sicher, dass sich die untere Rolle vom Bediener 
weg dreht, von der Vorderseite des Werkzeugs aus 
betrachtet . Falls sich die untere Rolle in Richtung des 
Bedieners dreht, beziehen Sie sich für Anweisungen 
zur Umkehrung der Drehung auf den entsprechenden 
Abschnitt des Motorantriebs . Nehmen Sie Ihren Fuß 
vom Sicherheitsfußschalter .

4. Drehen Sie das Ventil der Hydraulik-Handpumpe 
gegen den Uhrzeigersinn, um das Ventil zu öffnen und 
die obere Rolle anzuheben, sodass ein Abstand für das 
Einlegen des Rohrs entsteht .
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Hydraulikzylinder 

Tiefenanschlags
anzeige obere 

Platte 

Verfahranschlag

Verfahranschlags-
Einstellung

5. Schieben Sie den Nutdurchmesseranschlag zurück, 
indem Sie die Verfahranschlags-Einstellung lösen . 

6. Drehen Sie den Verfahranschlag einige Drehungen 
gegen den Uhrzeigersinn .

 ACHTUNG
Nutrollen können Quetsch- oder 
Schnittverletzungen an Fingern 
und Händen verursachen.

• Trennen Sie, bevor Sie 
Einstellungen am Werkzeug 
vornehmen, immer das 
Stromkabel von der 
Stromquelle.

• Beim Einlegen und Herausnehmen von Rohren 
kommen Sie mit Ihren Händen in die Nähe der 
Rollen. Bringen Sie Ihre Hände während des 
Betriebs nicht in die Nähe der Nutrollen.

• Greifen Sie während des Betriebs niemals  
in das Rohrende hinein oder über das  
Werkzeug hinweg.

• Nuten Sie Rohre immer mit einer dem Bediener 
abgewandten Drehrichtung.

• Nuten Sie niemals Rohre mit kürzeren als 
den in diesem Handbuch aufgelisteten, 
empfohlenen Längen.

• Tragen Sie niemals lose Kleidung, zu große 
Handschuhe oder irgendetwas, das in sich 
bewegende Teile hineingezogen werden kann.

 

7. Führen Sie ein Rohr mit der richtigen Größe  
und Dicke über die untere Rolle ein .
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RICHTIG

FALSCH

8. Stellen Sie sicher, dass das Rohrende gegen den 
hinteren Anschlagsflansch der unteren Rolle stößt,  
den Flansch jedoch nicht abdeckt . 

ANMERKUNG
• Wenn das Werkzeug verwendet wird, während 

das Rohr den Flansch abdeckt, wird das 
Werkzeug beschädigt. Stellen Sie, bevor  
Sie mit dem Nutvorgang beginnen, sicher,  
dass das Rohr richtig positioniert ist.

9. Drehen Sie das Ventil der Hydraulik-Handpumpe  
im Uhrzeigersinn, um das Ventil zu schließen .

10a. Bringen Sie die obere Rolle mit Pumpbewegungen 
des Hebels der Hydraulik-Handpumpe in leichten 
Kontakt mit dem Rohr, während Sie das Rohr stützen .

10b. Nehmen Sie Ihre Hände vom Rohr . Vergewissern 
Sie sich bei langen Rohrlängen, die mittels eines 
Rohrständers gestützt werden, dass das Rohr geneigt 
und richtig positioniert ist . Beziehen Sie sich dazu auf 
den Abschnitt „Lange Rohrlängen“ .
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ANMERKUNG
• Der Nutdurchmesseranschlag muss  

an Änderungen der Rohrgröße oder  
Wandstärke angepasst werden.

• Der als das „C“-Maß identifizierte 
Nutdurchmesser ist im Abschnitt 
„Rollnutspezifikationen“ aufgelistet.

• Verwenden Sie zur Durchführung der folgenden 
Anpassungen einige Ausschussrohrabschnitte 
des richtigen Materials, Durchmessers und 
der passenden Wandstärke. Stellen Sie sicher, 
dass die Ausschussabschnitte die in Tabelle 1 
aufgelisteten Längenanforderungen erfüllen.

11. Lösen Sie die Verfahranschlags-Einstellung . 

12. Überprüfen Sie die Tiefenreferenzkennzeichnung 
für die Rohrgröße und das zu nutende Material . 
Ermitteln Sie die horizontale Linie, die dieser Rohrgröße 
und dem Material entspricht .

Um die korrekte Startposition sicherzustellen, 
muss die obere Kante der oberen Platte der 
Tiefenanschlagsanzeige so eingestellt werden,  
dass sie mit der horizontalen Linie übereinstimmt . 

13. Drehen Sie den Verfahranschlag, um die Höhe der 
oberen Platte der Tiefenanschlagsanzeige einzustellen .

14. Wenn die obere Platte der Tiefenanschlagsanzeige 
richtig eingerichtet ist, ziehen Sie die Verfahranschlags-
Einstellung fest, um sie in dieser Position zu verriegeln .

15. Drücken Sie auf das Pedal des 
Sicherheitsfußschalters und halten Sie es gedrückt .
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16. Während sich das Rohr dreht, beginnen Sie den 
Nutvorgang, indem Sie langsam und gleichmäßig 
Pumpbewegungen mit dem Hebel der Hydraulik-
Handpumpe ausführen . Stellen Sie sicher, dass das 
Rohr gegen den hinteren Anschlagsflansch der unteren 
Rolle gedrückt bleibt . Falls dies nicht der Fall ist, 
nehmen Sie Ihren Fuß vom Sicherheitsfußschalter  
und positionieren Sie das Rohr neu .

17. Fahren Sie mit dem Nutvorgang solange fort,  
bis die obere Platte der Tiefenanschlagsanzeige fest  
mit der oberen Kante der Werkzeugkopf-Baugruppe  
in Kontakt ist . 

18. Drehen Sie das Rohr um eine bis drei Drehungen 
weiter, ohne Pumpbewegungen mit der Handpumpe 
auszuführen, um den Abschluss der Nut zu 
gewährleisten .

19. Nehmen Sie Ihren Fuß vom Sicherheitsfußschalter .

 ACHTUNG

• Bringen Sie Ihre Hände NICHT in das Rohrende 
oder in den Bereich der Nutrollen, während sich 
das Rohr noch dreht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann  
zu schweren Körperverletzungen führen.

20. Falls kein Rohrständer verwendet wird, stützen 
Sie das Rohr während des Entfernens vom Werkzeug 
manuell, um zu verhindern, dass es dabei herunterfällt .

21. Drehen Sie das Ventil der Hydraulik-Handpumpe 
gegen den Uhrzeigersinn, um das Ventil zu öffnen,  
und entnehmen Sie das Rohr aus dem Werkzeug .

22. Überprüfen Sie, nachdem das Rohr genutet 
und aus dem Werkzeug entnommen wurde, den 
Nutdurchmesser („C“-Maß) sorgfältig . Beziehen Sie 
sich auf den Abschnitt „Rollnutspezifikationen“ .  
Ein Maßband für den Rohrdurchmesser, das mit dem 
Werkzeug geliefert wird, ist die beste Art und Weise, 
um das „C“-Maß zu überprüfen . Zum Überprüfen 
dieser Abmessung an zwei Stellen (90º auseinander) 
um die Nut herum können auch ein Messschieber 
oder eine schmale Messschraube verwendet werden . 
Das durchschnittliche Maß muss innerhalb der 
erforderlichen Nutdurchmesserspezifikation liegen .
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 VORSICHT
• Die Abmessung „C“ (Nutdurchmesser) sowie 

das max. zulässige Kelchmaß müssen den 
Victaulic Spezifikationen entsprechen, um eine 
ordnungsgemäße Funktion der Verbindung  
zu gewährleisten.

• Das „C“-Maß (Nutdurchmesser) muss  
innerhalb der Spezifikation für den 
Durchmesser und die Wandstärke des Rohrs 
liegen. Der Nutdurchmesser sollte überprüft 
und bei Bedarf angepasst werden,  
um sicherzustellen, dass die Nut  
innerhalb der Spezifikation bleibt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen könnte 
zum Lösen der Verbindung führen und Personen- 
und/oder Sachschäden nach sich ziehen.

23. Falls der Nutdurchmesser („C“-Maß) nicht 
innerhalb der Victaulic Spezifikationen liegt, muss der 
Durchmesseranschlag neu eingestellt werden . Führen 
Sie erneut die Schritte 9 bis 14 aus und nehmen Sie 
folgende Änderungen vor:

 a. Um den Nutdurchmesser zu VERRINGERN 
(die Nuttiefe zu erhöhen), stellen Sie 
die obere Kante der oberen Platte der 
Tiefenanschlagsanzeige so ein, dass sie sich 
leicht über der vorab verwendeten horizontalen 
Linie befindet .

 b. Um den Nutdurchmesser zu ERHÖHEN 
(die Nuttiefe zu verringern), stellen Sie 
die obere Kante der oberen Platte der 
Tiefenanschlagsanzeige so ein, dass sie sich 
leicht unter der vorab verwendeten horizontalen 
Linie befindet .

24. Fertigen Sie eine weitere Testnut an und 
überprüfen Sie den Nutdurchmesser („C“-Maß)  
erneut, wie in Schritt 22 erläutert . Wiederholen Sie 
diese Schritte, falls nötig, bis der Nutdurchmesser  
sich innerhalb der Spezifikation befindet .

ROLLENWECHSEL

 GEFAHR
• Trennen Sie, bevor Sie 

Einstellungen am Werkzeug 
vornehmen, das Stromkabel  
von der Stromquelle.

Eine unbeabsichtigte 
Inbetriebsetzung des 
Werkzeugs könnte zu schweren 
Körperverletzungen führen.

Das VE206 wurde mit Rollen konzipiert, die mehrere 
Rohrgrößen aufnehmen können, sodass ein 
häufiger Rollenwechsel entfällt . Für unterschiedliche 
Rohrmaterialien sind jedoch möglicherweise 
unterschiedliche Rollen erforderlich . Beziehen Sie sich 
für die Auswahl der richtigen Rollen auf den Abschnitt 
„Werkzeugdaten und Rollenauswahl“ .

AUSBAU UNTERE ROLLE/HAUPTWELLE

Bei der Vorbereitung zum Nuten von Edelstahl- oder 
Kupferrohren sowie Rohren gemäß „ES“-Spezifikationen 
muss die untere Rolle/Hauptwelle für Stahlrohre 
ausgebaut werden .

Bei der Vorbereitung zum Nuten von Kupferrohren 
oder Rohren gemäß „ES“-Spezifikationen muss die 
obere Rolle für Stahlrohre ebenfalls ausgebaut werden 
(beziehen Sie sich auf die Abschnitte „Ausbau der 
oberen Rolle“ und „Einbau der oberen Rolle“) .  
Die obere Rolle muss vor dem Einbau der unteren Rolle/
Hauptwelle im Werkzeuggehäuse eingebaut werden .

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum 
Werkzeug und behalten Sie diese Unterbrechung bei .

2. Erhöhen Sie den Arm der oberen Rolle in dessen 
max . Position, indem Sie das Ventil der Hydraulik-
Handpumpe gegen den Uhrzeigersinn drehen,  
um es zu öffnen .
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3. Lösen und entfernen Sie die Sechskantschraube 
und die Sicherungsscheibe hinten an der Welle mit 
einem 5/16-Zoll-Steckschlüssel .

 ACHTUNG
• Schlagen Sie NICHT mit einem 

Hammer oder einem anderen 
stumpfen Gegenstand auf die 
untere Rolle/Hauptwelle.

Wenn Sie auf die untere Rolle/
Hauptwelle schlagen, kann diese 
brechen, was zu ernsthaften 
Verletzungen führen kann.

4. Ziehen Sie die untere Rolle/Hauptwelle von der 
Vorderseite des Werkzeugkopfes heraus . Verwenden 
Sie ein weiches Tuch, um jeglichen Schmutz und 
überschüssiges Fett von der unteren Rolle/Hauptwelle 
zu entfernen .

5. Bewahren Sie die untere Rolle/Hauptwelle in dem 
dafür vorgesehenen Beutel auf, um Beschädigungen 

zu vermeiden .

AUSBAU DER OBEREN ROLLE

Zum standardmäßigen Nuten von Stahlrohren und 
Edelstahlrohren wird dieselbe obere Rolle verwendet .

Bei der Vorbereitung zum Nuten von Kupferrohren  
oder Rohren gemäß „ES“-Spezifikationen muss die 
obere Rolle für Rohre aus Stahl/Edelstahl ausgebaut 
und die entsprechende obere Rolle eingebaut werden .

ANMERKUNG
• Vor dem Ausbau der oberen Rolle von der Welle/

vom Armgehäuse der oberen Rolle muss die 
untere Rolle/Hauptwelle ausgebaut werden.

1. Lösen Sie mit einem 3/16-Zoll-Inbusschlüssel die 
Stellschraube oben am Armgehäuse .

2. Bereiten Sie sich darauf vor, die obere Rolle 
zu stützen, während Sie die obere Welle aus dem 
Armgehäuse schieben .
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3. Entfernen Sie die obere Rolle . Bewahren Sie die 
obere Rolle in dem dafür vorgesehenen Beutel auf,  
um Beschädigungen zu vermeiden .

EINBAU DER OBEREN ROLLE

ANMERKUNG
• Die obere Rolle muss vor dem Einbau der 

unteren Rolle/Hauptwelle eingebaut werden.

1. Wählen Sie die für die zu nutende Rohrgröße und 
das Material richtige obere Rolle . Beziehen Sie sich auf 
den Abschnitt „Werkzeugdaten und Rollenauswahl“ .

2. Positionieren Sie die obere Rolle in der Tasche des 
Armgehäuses . 

ANMERKUNG: Der Flanschteil der oberen Rolle muss, 
wie oben dargestellt, in Richtung der Hinterseite des 
Werkzeugs zeigen .

3. Führen Sie die obere Welle in das Armgehäuse  
und die obere Rolle ein .

4. Ziehen Sie die Stellschraube mit einem 3/16-Zoll- 
Inbusschlüssel an, um die obere Welle in ihrer Position 
zu sichern . Stellen Sie sicher, dass die obere Rolle sich 
frei dreht .
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EINBAU UNTERE ROLLE/HAUPTWELLE

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum 
Werkzeug und behalten Sie diese Unterbrechung bei .

2. Wählen Sie die für die zu nutende Rohrgröße und 
das Material richtige untere Rolle/Hauptwelle . Beziehen 
Sie sich auf den Abschnitt „Werkzeugdaten und 
Rollenauswahl“ .

ANMERKUNG
• Der Einbau der oberen Rolle muss 

abgeschlossen sein, bevor Sie mit dem Einbau 
der unteren Rolle/Hauptwelle fortfahren.

3. Bringen Sie trockenes Grafitspray auf die Bohrung der 
unteren Rolle/Hauptwelle und auf die Hauptwelle auf .

4. Bauen Sie die untere Rolle/Hauptwelle in den 
Werkzeugkopf ein . Halten Sie das gerändelte Ende 
(untere Rolle) der Hauptwelle fest und stellen Sie sicher, 
dass die Flächen am Antriebsende der Hauptwelle mit 
den Flächen im Motorantriebsadapter im Einklang sind .

5. Bringen Sie die Sechskantschraube und die 
Sicherungsscheibe hinten an der Welle mit einem 
5/16-Zoll-Steckschlüssel an und ziehen Sie sie fest .

6. Drehen Sie das Ventil der Hydraulik-Handpumpe  
im Uhrzeigersinn, um das Ventil zu schließen .

7. Bringen Sie das Armgehäuse nach unten, indem 
Sie Pumpbewegungen mit dem Hebel der Hydraulik-
Handpumpe ausführen . Stellen Sie sicher, dass die 
obere Rolle richtig mit der unteren Rolle/Hauptwelle 
übereinstimmt .
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WARTUNG

 GEFAHR
• Trennen Sie vor der 

Durchführung von 
Wartungsarbeiten  
am Werkzeug das 
Stromkabel von der 
Stromquelle.

Die Nichtbeachtung dieser 
Anweisung kann zum Tod oder 
zu ernsthaften Verletzungen 
führen.

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen darüber, 
wie Werkzeuge in ordnungsgemäßem Betriebszustand 
gehalten werden . Ersatzteile müssen direkt bei Victaulic 
bestellt werden, um den ordnungsgemäßen und 
sicheren Betrieb des Werkzeugs sicherzustellen .

SCHMIERUNG

1. Bringen Sie nach jeweils 8 Betriebsstunden Fett  
auf den Schmiernippel der Welle der oberen Rolle auf .

2. Bringen Sie Fett unter dem Drehblock auf .

3. Bringen Sie überall dort Fett auf, wo der Rollenarm 
entlang des Werkzeuggehäuses gleitet .
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INFORMATIONEN ZUM BESTELLEN 
VON ERSATZTEILEN
Beim Bestellen von Ersatzteilen sind die folgenden 
Angaben erforderlich, damit Victaulic die Bestellung 
bearbeiten und die richtigen Teile ausliefern kann . 
Fordern Sie die Ersatzteilliste RP-VE206 für detaillierte 
Informationen an . Sie können Teile bestellen,  
indem Sie 1-800-PICK VIC anrufen .

1 . Werkzeug-Modell-Nummer – VE206

2 .  Werkzeug-Seriennummer – Die Seriennummer  
ist auf dem Werkzeuggehäuse eingestanzt

3 . Anzahl, Teilenummer und Bezeichnung

4 .  Versandadresse für die Teile – Name und Adresse 
des Unternehmens

5 . Zu wessen Händen die Teile zu versenden sind

6 . Bestellnummer

ZUBEHÖR

VAPS112 VERSTELLBARER 
ROHRSTÄNDER VON VICTAULIC

Der Victaulic VAPS112 ist ein tragbarer,  
verstellbarer Rohrständer mit Rollen, der für  
zusätzliche Stabilität mit vier Beinen ausgestattet  
ist . Kugelgelagerte Verfahrrollen, einstellbar  
für 2 – 12 Zoll/60,3 – 323,9 mm Rohre, und die 
„V“-Stütze für 3/4 – 1 1/2 Zoll/26,9 – 48,3 mm Rohre 
ermöglichen lineare und Drehbewegungen . 
Die Drehkreuzkonstruktion ermöglicht ein einfaches 
Nuten beider Rohrenden . Wenden Sie sich für weitere 
Einzelheiten an Victaulic .

VAPS224 VERSTELLBARER 
ROHRSTÄNDER VON VICTAULIC

Der Victaulic VAPS224 weist Merkmale auf, die  
jenen des VAPS112 ähneln, er eignet sich jedoch  
für Rohrgrößen von 2 – 24 Zoll/60,3 – 610,0 mm . 
Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Victaulic .

OPTIONALE ROLLEN

Folgende optionale Rollen sind erhältlich .  
Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Victaulic .

• Untere Rolle/Hauptwelle zum Nuten von 
1 1/4 – 6 Zoll/42,4 – 168,3 mm Schedule 5S  
und 10S Edelstahlrohren (ANMERKUNG:  
Zum Nuten von C-Stahlrohren und 
Edelstahlrohren wird dieselbe obere  
Rolle verwendet)

• Untere Rolle/Hauptwelle und obere Rolle zum 
Nuten von 2 – 6 Zoll/54,0 – 155,6 mm ASTM 
gezogenen Kupferrohren gemäß CTS US Norm 

• Untere Rolle/Hauptwelle und obere Rolle  
für 2 – 3 Zoll/60,3 – 88,9 mm „ES“-Nuten

• Untere Rolle/Hauptwelle und obere Rolle  
für 4 – 6 Zoll/114,3 – 168,3 mm „ES“-Nuten
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FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG

Das Rohr bleibt nicht zwischen 
den Nutrollen.

Falsche Rohrpositionierung bei langen 
Rohrlängen.

Beziehen Sie sich dazu auf den Abschnitt „Lange Rohrlängen“.

Die untere Rolle/Hauptwelle und das 
Rohr sind nicht richtig auf die Nutrichtung 
ausgerichtet.

Legen Sie den Auslöseverriegelungsschalter am Motorantrieb 
um, um die entgegengesetzte Auslösung zu drücken. Beziehen 
Sie sich für zusätzliche Informationen auf die Betriebs- und 
Wartungsanweisungen des Herstellers des Motorantriebs.

Die Drehbewegung des Rohrs 
wird während des Nutens 
unterbrochen.

Es hat sich Rost oder Schmutz an der 
unteren Rolle angesammelt.

Entfernen Sie die Rost- oder Schmutzablagerungen mit einer 
harten Drahtbürste von der unteren Rolle.

Der Rost oder Schmutz ist im Inneren  
des Rohrendes übermäßig stark.

Entfernen Sie starken Rost und Schmutz aus dem Inneren  
des Rohrendes.

Die untere Rolle ist abgenutzt. Überprüfen Sie die untere Rolle auf abgenutzte Rändelräder. 
Wechseln Sie die untere Rolle/Hauptwelle aus, falls sie zu 
verschlissen ist.

Der Schutzschalter/FI-Schalter hat ausgelöst 
oder am Stromkreis für den Motorantrieb ist 
eine Sicherung durchgebrannt.

Prüfen Sie den FI-Schalter/Schutzschalter vor Ort und stellen Sie 
ihn zurück, oder wechseln Sie die Sicherung aus.

Die Klemme des 
Auslöseverriegelungsschalters ist lose.

Ziehen Sie die Daumenschraube des Auslöseverriegelungsschalters an.

Beim Nuten des Rohrs sind 
laute, quietschende Geräusche 
zu hören.

Falsche Positionierung der Rohrstütze bei 
langen Rohrlängen. Das Rohr wird zu stark 
„nachgeführt“.

Bewegen Sie die Rohrunterstützung nach rechts. Beziehen Sie sich 
dazu auf den Abschnitt „Lange Rohrlängen“.

Das Rohrende ist nicht rechtwinklig 
abgeschnitten.

Schneiden Sie das Rohrende rechtwinklig ab.

Das Rohr reibt übermäßig stark am hinteren 
Anschlagsflansch der unteren Rolle.

Entfernen Sie das Rohr vom Werkzeug und bringen Sie bei 
Bedarf eine dünne Schicht Sägeblattwachs oder wasserlösliches, 
kohlenwasserstofffreies Schmiermittel auf die Oberfläche des 
hinteren Anschlagsflanschs der unteren Rolle auf.

Während des Nutens sind ca. 
1 Mal pro Rohrumdrehung 
dumpfe Schläge oder knallende 
Geräusche zu vernehmen.

Das Rohr weist eine stark ausgeprägte 
Schweißnaht auf.

Schleifen Sie die erhabenen Schweißnähte bündig mit den 
Innen- und Außenoberflächen des Rohrs ab, 50 mm vom Rohrende 
zurückversetzt.

Das Kelchmaß des Rohrs ist 
zu groß.

Die Rohrunterstützung bei langen 
Rohrabschnitten ist zu hoch eingestellt.

Beziehen Sie sich dazu auf den Abschnitt „Lange Rohrlängen“.

Das Nutwerkzeug ist beim Nuten von 
längeren Rohrabschnitten nach vorne (aus 
der Ebene) geneigt.

Beziehen Sie sich auf den Abschnitt „Werkzeugeinrichtung“.

Falsche Positionierung der Rohrunterstützung. Bewegen Sie die Rohrunterstützung nach rechts. Beziehen Sie  
sich dazu auf den Abschnitt „Lange Rohrlängen“.
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PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG

Das Werkzeug nutet das Rohr 
nicht.

Das Rohr überschreitet die 
Wandstärkenkapazität des Werkzeugs  
oder das Rohrmaterial ist zu hart.

Beziehen Sie sich auf den Abschnitt „Werkzeugdaten und 
Rollenauswahl“.

Die Rohrnuten erfüllen die 
Victaulic Spezifikationen nicht.

Der Nutdurchmesseranschlag ist nicht 
richtig eingestellt.

Beziehen Sie sich auf den Abschnitt „Einstellen des 
Nutdurchmesseranschlags“.

Das Rohr überschreitet die 
Wandstärkenkapazität des Werkzeugs  
oder das Rohrmaterial ist zu hart.

Beziehen Sie sich auf den Abschnitt „Werkzeugdaten und 
Rollenauswahl“.

Die „A“-Dichtungssitz- oder 
„B“-Nutbreitenabmessungen 
erfüllen die Victaulic 
Spezifikationen nicht.

Am Werkzeug wurde eine falsche obere 
und/oder untere Rolle angebracht.

Bauen Sie die richtigen Rollen ein. Beziehen Sie sich auf den 
Abschnitt „Werkzeugdaten und Rollenauswahl“.

Falls es zu Fehlfunktionen des Werkzeugs kommt, die über den Umfang des Abschnitts zur Fehlersuche 
und -behebung hinausgehen, setzen Sie sich für Hilfe mit Victaulic in Verbindung.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG (FORTSETZUNG)
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WERKZEUGDATEN UND ROLLENAUSWAHL
STANDARD- UND „ES“-ROLLEN FÜR STAHLROHRE – FARB-CODE SCHWARZ

Rohrgröße Abmessungen - Zoll/Millimeter Standard „ES“

Nennmaß 
Zoll

Tatsächlicher 
Außendurchmesser 

des Rohrs
Zoll/mm

Stahlrohre Wandstärke

Rollen- 
Teilenummern

Rollen- 
TeilenummernMin. Max.

1 1/4 1.660 0.065 0.140

untere Rolle
R912106L03

obere Rolle
R912106UA6

–
42,4 1,7 3,6

1 1/2 1.900 0.065 0.145
48,3 1,7 3,7

2 2.375 0.065 0.154
untere Rolle

R-Z02-106-L03

obere Rolle
R-Z02-106-UA3

60,0 1,7 3,9

2 1/2 2.875 0.083 0.203
73,0 2,1 5,2

3 3.500 0.083 0.216
88,9 2,1 5,5

4 4.500 0.083 0.237

untere Rolle
R904106L06

obere Rolle
R912106UA6

untere Rolle
R-Z04-106-L06

obere Rolle
R-Z04-106-UA6

114,3 2,1 6,0

4 1/2 5.000 0.095 0.237
127,0 2,4 6,0

5 5.563 0.109 0.258
141,3 2,8 6,6

6 6.625 0.109 0.280
168,3 2,8 7,1

Anmerkungen: 
Die max. Nennwerte für Stahl sind auf Rohre mit Brinnel-Härtenummer (BHN) von 180 BHN und darunter begrenzt 
 

Die aufgelisteten Wandstärken sind min. und max. Nennwerte 
 

Darüber hinaus können folgende Rohrgrößen rollgenutet werden: 76,1 mm; 108,0 mm; 127,0 mm; 133,0 mm; 139,7 mm; 152,4 mm; 159,0 mm; 
und 165,1 mm. Setzen Sie sich für Einzelheiten mit Victaulic in Verbindung.
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STANDARD-ROLLEN FÜR SCHEDULE 5S UND 10S EDELSTAHLROHRE –  
FARB-CODE SILBER

Rohrgröße Abmessungen - Zoll/Millimeter RX

Nennmaß  
Zoll

Tatsächlicher 
Außendurchmesser  

des Rohrs 
Zoll/mm

Edelstahlrohre Wandstärke

Rollen- 
Teilenummern

Minimum für  
Schedule 5S

Maximum für  
Schedule 10S

1 1/4 1.660 0.065 0.109

untere Rolle
RX12106L06

obere Rolle
R912106UA6

42,4 1,7 2,8

1 1/2 1.900 0.065 0.109
48,3 1,7 2,8

2 2.375 0.065 0.109
60,0 1,7 2,8

2 1/2 2.875 0.083 0.120
73,0 2,1 3,0

3 3.500 0.083 0.120
88,9 2,1 3,0

4 4.500 0.083 0.120
114,3 2,1 3,0

5 5.563 0.109 0.134
141,3 2,8 3,4

6 6.625 0.109 0.134
168,3 2,8 3,4

Anmerkungen: 
Edelstahlrohre 304/304L und 316/316L 
Die aufgelisteten Wandstärken sind min. und max. Nennwerte 
Darüber hinaus können folgende Rohrgrößen rollgenutet werden: 76,1 mm; 108,0 mm; 127,0 mm; 133,0 mm; 139,7 mm; 152,4 mm; 159,0 mm; 
und 165,1 mm. Setzen Sie sich für Einzelheiten mit Victaulic in Verbindung.
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ROLLEN FÜR CTS US NORM – ASTM GEZOGENE KUPFERROHRE – FARB-CODE 
KUPFER

Rohrgröße Abmessungen - Zoll/Millimeter Kupfer

Nennmaß 
Zoll

Tatsächlicher 
Außendurchmesser  

des Rohrs 
Zoll/mm

Kupferrohre Wandstärke
Rollen-

TeilenummernMin. Max.

2 2.125 0.042 0.083

untere Rolle
RR02106L06

obere Rolle
RR02106UA6

54,0 1,1 2,1

2  1/2 2.625 0.065 0.095
66,7 1,7 2,4

3 3.125 0.045 0.109
79,4 1,1 2,8

4 4.125 0.058 0.134
104,8 1,5 3,4

5 5.125 0.072 0.160
130,2 1,8 4,1

6 6.125 0.083 0.192
155,6 2,1 4,9

Anmerkungen: 
Kupferrohre ASTM B306, Typ DWV und ASTM B88, Typen K, L, M 
 

Die aufgelisteten Wandstärken sind min. und max. Nennwerte
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Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen
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ERLÄUTERUNG DER KRITISCHEN ROLLNUTABMESSUNGEN  
FÜR PRODUKTE DES ORIGINAL GROOVE SYSTEMS (OGS)

 ACHTUNG
• Damit eine ordnungsgemäße Funktion der Verbindung gewährleistet ist, müssen sich die Maße für die 

Rohre und die Nuten innerhalb der Toleranzen bewegen, die in den Tabellen auf den nächsten Seiten 
angegeben sind.

Die Nichtbeachtung dieser Spezifikationen könnte zu einer Lösung der Verbindung führen, was ernsthafte 
Körperverletzungen und/oder Sachschäden nach sich ziehen könnte.

ANMERKUNG
FÜR STANDARD-KUPPLUNGEN AUF DÜNNWANDIGEN EDELSTAHLROHREN:

• Es MÜSSEN Victaulic RX-Rollen verwendet werden, wenn dünnwandige Edelstahlrohre für den 
Einsatz mit Standardkupplungen rollgenutet werden.

Rohraußendurchmesser – NPS-Nennrohrgröße (ANSI B36.10) und wichtige metrische Rohrgrößen (ISO 4200) –  
Der durchschnittliche Rohraußendurchmesser darf nicht von den in den Tabellen auf den folgenden Seiten 
aufgelisteten Spezifikationen abweichen . Die max . zulässige Ovalität des Rohrs muss die Anforderungen von 
ASTM A-999 und API 5L erfüllen . Größere Abweichungen zwischen dem größten und dem kleinsten Durchmesser 
gestalten die Montage der Kupplung schwierig .

Die max. zulässige Toleranz von rechtwinklig  
abgeschnittenen Rohrenden beträgt für NPS-Rohre:  
1/16 Zoll/1,6 mm für Größen von 4 bis 24 Zoll/ 
114,3 bis 610 mm und 3/32 Zoll/2,4 mm für Größen von  
26 Zoll/660 mm und darüber . Dies wird von der  
echten winkligen Linie gemessen .

Alle innen oder außen liegenden Schweißperlen oder -nähte müssen mit der Rohroberfläche bündig geschliffen 
werden . Der Innendurchmesser der Rohrenden muss gereinigt werden, um groben Zunder, Schmutz und andere 
Fremdstoffe zu entfernen, die die Nutrollen beeinträchtigen oder diese beschädigen könnten . Der vordere Rand 
des Rohrendes darf keine konkaven/konvexen Oberflächenmerkmale aufweisen, die Unregelmäßigkeiten beim 
Rollnuten verursachen oder zu Problemen bei der Montage der Kupplung führen .

A B

D

B

T

COD F

STANDARD-ROLLNUT 

Die Abbildungen sind zur Verdeutlichung  
vergrößert dargestellt

„S” max.
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„A“-Abmessung – Die „A“-Abmessung, oder der Abstand vom Rohrende zur Nut, gibt den Bereich des 
Dichtungssitzes an . Dieser Bereich muss vom Rohrende bis zur Nut frei von Vertiefungen, Überständen 
(einschließlich Schweißnähten) und Riefen sein, um eine leckagefreie Abdichtung zu gewährleisten .  
Alle Fremdstoffe, wie loser Lack, Zunder, Öl, Fett, Späne, Rost und Schmutz, müssen entfernt werden .

„B“-Abmessung – Mit Abmessung „B“ oder der Nutbreite wird durch den Abstand zum Rohr und dessen Breite 
im Verhältnis zur „Feder“-Breite des Kupplungsgehäuses die Ausdehnung, Kontraktion und Durchbiegung von 
flexiblen Kupplungen gesteuert . Der Boden der Nut muss frei von allen Fremdkörpern wie etwa Schmutz, Spänen, 
Rost und Zunder sein, die die korrekte Montage der Kupplung beeinträchtigen könnten . 

„C“-Abmessung – Die „C“-Abmessung ist der durchschnittliche Durchmesser am Grund der Nut . Diese Abmessung 
muss für einen ordnungsgemäßen Sitz der Kupplung innerhalb der Toleranz des Durchmessers liegen und konzentrisch 
mit dem AD sein . Die Nut muss über den gesamten Rohrumfang hinweg eine gleichmäßige Tiefe aufweisen .

„D“-Abmessung – Die „D“-Abmessung ist die normale Tiefe der Nut und dient lediglich als Referenz für eine 
„Testnut“ . Schwankungen des Rohr-AD wirken sich auf diese Abmessung aus, so dass bei Bedarf eine Änderung 
nötig ist, um die „C“-Abmessung innerhalb der Toleranz zu halten .  Der Nutdurchmesser muss die oben 
beschriebene „C“-Abmessung erfüllen .

„F“-Abmessung – Das max . zulässige Kelchmaß am Rohrende wird am äußersten Rohrenddurchmesser gemessen . 
ANMERKUNG: Dies gilt für durchschnittliche Messungen (pi-Maßband) und Messungen an einzelnen Stellen .

„T“-Abmessung – Die „T“-Abmessung ist die leichteste Klasse (min . Nennwandstärke) von Rohren, die zum 
Fräs- oder Rollnuten geeignet sind . Rohre mit weniger als der min . Nennwandstärke zum Fräsnuten eignen sich 
möglicherweise zum Rollnuten oder die Adaptation für Victaulic Kupplungen durch die Verwendung von Vic-Ring® 
Adaptern . Vic-Ring Adapter können in folgenden Situationen verwendet werden (setzen Sie sich für Einzelheiten 
mit Victaulic in Verbindung):

• Wenn die Wandstärke des Rohrs unter der Mindestwandstärke für das Rollnuten liegt 
• Wenn der Außendurchmesser des Rohrs zu groß zum Roll- oder Fräsnuten ist 
• Wenn Rohre für abrasive Medien verwendet werden

ANMERKUNG

• Beschichtungen, die auf die inneren Oberflächen von genuteten und glattendigen Victaulic 
Kupplungen aufgetragen werden, dürfen nicht mehr als 0.010 Zoll/0,25 mm betragen (einschließlich 
der Schraubenauflageflächen).

• Dazu dürfen auf die Dichtfläche und in die Nut auf der Außenseite des Rohrs aufgebrachte 
Beschichtungen nicht mehr als 0.010 Zoll/0,25 mm betragen.
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EU-EINBAUERKLÄRUNG 
Gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

Victaulic Company, mit Unternehmenssitz in 4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040, USA, erklärt hiermit, 
dass die unten aufgeführte Maschine den wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG entspricht. 

 
Produkt-Modell: VE-206 

Serien-Nr.: Siehe Typenschild der Maschine 

Produktbeschreibung: Tragbares Rollnutwerkzeug für Rohre 
 

Konformitätsbewertung: 2006/42/EG, Anhang I 

Technische Dokumentation: Die relevante technische Dokumentation, die gemäß 
Anhang VII (B) der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
zusammengestellt wurde, wird den zuständigen Behörden 
auf Nachfrage zugänglich gemacht. 

Kompatible Motorantriebe: Bei Installation mit folgenden Motorantrieben, die jeweils 
über eine entsprechende EG-Konformitätserklärung 
gemäß Anhang II (A) der Richtlinie 2006/42/EG verfügen 
müssen, kann VE-206 für dessen vollständigen 
Verwendungszweck in Betrieb genommen werden: 

 
REMS Amigo 2 Compact Ridgid* 300 Ridgid* 700 

 
Autorisierte Vertretung: Victaulic Company 

c/o Victaulic Europe BVBA Prijkelstraat 
36 
9810 Nazareth, Belgien 

Unterzeichnet im Auftrag der Victaulic Company, 

Hr. Len R. Swantek 
Director – Global Regulatory Compliance 
Machinery Manufacturer Representative 

 
Ort: Easton, Pennsylvania, USA Datum:  11. 
April 2016 

 

MD_DoI_RGT_002_041116_de[1].docx 
 

*RIDGID IST EINE EINGETRAGENE MARKE DER RIDGE TOOL COMPANY.
VICTAULIC IST EINE EINGETRAGENE MARKE DER FIRMA VICTAULIC. ©2013 VICTAULIC COMPANY. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. 
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